URAD ,
PRE REGULACIU
‘SETOVYCH

ODVETVI

ODBOR REGULACIE ELEKTROENERGETIKY

ROZHODNUTIE

Cislo: 0007/2022/E-EU Bratislava 22.12.2022
Cislo spisu: 6304-2022-BA

Urad pre reguldciu sietovych odvetvi, odbor regulacie elektroenergetiky, ako organ
prislusny na konanie podla § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 pismeno b) druhého bodu, § 9 odsek 1
pismeno c) prvého bodu v spojeni s § 15 odsek 4 zdkona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii
v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov a c¢lanku 16 odsek 9 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vniitornom trhu s elektrinou vo veci udelenia
vynimky z &lanku 16 odsek 8 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/943
o vnutornom trhu s elektrinou

rozhodol

podla ¢lanku 16 odsek 9 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/943
o vnutornom trhu s elektrinou a § 13 odsek 2 pismeno n) zédkona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii
v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov tak, Ze prevadzkovatel'ovi prenosovej
sustavy Slovenska elektriza¢na prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84
Bratislava, ICO: 35 829 141 udeluje na obdobie od 1. januara 2023 do 31. decembra 2023
vynimku z élanku 16 odsek 8 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/943
o vnutornom trhu s elektrinou. Prevadzkovatel’ prenosovej ststavy Slovenska elektriza¢na
prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ICO: 35 829 141 bude v obdobi
od 1. janudra 2023 do 31. decembra 2023 pontkat” minimélne 50 % kapacity miniméilne
80 % obchodnych intervalov v roku 2023 pre nasledujuce kritické prvky prenosovej ststavy:

e V425 Krizovany — Velky Dur

e V440 Velké Kapusany — Mukacevo
e V477 LemeSany — Krosno-Iskrzynia
e V478 LemeSany — Krosno-Iskrzynia
e V490 Velky Dur — Levice

e V491 Velky Dur - Levice.
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Prevadzkovatel' prenosovej sustavy Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ICO: 35 829 141 nemusi plnit’ stanovené hodnoty
v nasledujucich pripadoch:

e vpripade existencie opravnenej potreby udrziavat cinnost vzajomne
prepojenych energetickych systémov v rdmci bezpecnostnych limitov,

e v pripade, kedy identifikovany kriticky element priméarne sltiziaci na vyvedenie
vykonu z elektricky blizkeho vyrobného zdroja, zat'azuje kriticky prvok,

e vpripade ohrozenia bezpe¢nosti prevadzky prenosovej sustavy zdovodu
neplnenia zékladného bezpecnostného kritéria N-1.

Odovodnenie:

Prevadzkovatel' prenosove] sustavy Slovenska elektrizacnd prenosova sustava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ICO: 35 829 141 (d’alej len ,,u¢astnik konania“) podl'a
¢lanku 16 odsek 9 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vnttornom trhu
s elektrinou (d’alej len ,,nariadenie &. 2019/943) dorugil Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
(d’alej len ,,urad®) dna 12.10.2022 Ziadost’ o udelenie vynimky z ¢lanku 16 odsek 8 nariadenia
¢.2019/943 (dalej len ,Ziadost™), ktorda bola zaevidovana pod podacim &islom uradu
31574/2022/BA. Tymto dilom bolo v zmysle § 18 odsek 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*) zacaté
konanie vo veci udelenia vynimKy z ¢lanku 16 odsek 8 nariadenia ¢. 2019/943.

Podla ¢lanku 16 odsek 8 nariadenia ¢. 2019/943 prevddzkovatel prenosovej sustavy
nesmie obmedzit' objem kapacity spojovacich vedeni, ktory md byt spristupneny ucastnikom
trhu, ako sposob rieSenia pretazenia vo svojej ponukovej oblasti alebo ako prostriedok riadenia
tokov, ktoré vyplyvaju z transakcii v ramci ponukovych oblasti. Bez toho, aby bolo dotknuté
uplatnovanie vynimiek podla odsekov 3 a 9 tohto ¢lanku a uplatiiovanie ¢lanku 15 odsek 2
nariadenia ¢. 2019/943, sa povazuju ustanovenia odseku 8 za splnené, pokial sa dosiahnu tieto
minimalne vrovne dostupnej kapacity pre medzioblastny obchod.

a) v pripade hranic, v suvislosti s ktorymi sa vyuziva pristup zaloZeny na koordinovanej
cistej prenosovej kapacite, predstavuje minimdlnu kapacitu 70 % prenosovej kapacity
pri dodrZani limitov prevddzkovej bezpecnosti a zohladneni nepredvidanych udalosti, ako je
stanovené v sulade s usmerneniami pre pridelovanie kapacity a riadenie pretazenia prijatého
na zdklade clanku 18 odsek 5 nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 714/2009
o podmienkach pristupu do sustavy pre cezhranicné vymeny elektriny, ktorym sa zrusuje
nariadenie (ES) ¢. 1228/2003 (dalej len ,, nariadenie (ES) ¢. 714/2009 ),

b) v pripade hranic, v suvislosti s ktorymi sa vyuzZiva pristup na zdklade toku,
predstavuje minimdlnu prahovu hodnotu rozpditie stanovené vypoctom kapacity dostupnej pre
toky vyvolané medzioblastnou vymenou. Rozpdtie sa stanovi ako 70 % kapacity pri dodrzani
limitov prevddzkovej bezpecnosti vnutornych a medzioblastnych kritickych prvkov siete a
zohladneni nepredvidanych udalosti stanovenym v sulade s usmerneniami pre pridelovanie
kapacity a riadenie pretazenia prijatého na zdklade clanku 18 odsek 5 nariadenia (ES)
¢. 714/2009.

Na bezpecnostné rezervy, kruhové toky a vniitorné toky na kazdom kritickom prvku siete
sa moze pouzit 30 %.

Prilohu Ziadosti u¢astnika konania tvori spolo¢ny dokument narodnych regulacnych
organy EU odhlasovany dna 26.06.2020 na Energetickom regula¢nom fore, ktory stanovuje
poziadavky regula¢nych tradov na minimalny obsah ziadosti o udelenie vynimky z ¢lanku 16



odsek 8 nariadenia &. 2019/943, na zaklade ktorého musia Ziadosti o vynimku spifiat’ aspoii tieto
poziadavky:

- Doévod udelenia vynimky musi byt legitimny pri dodrzZani principov uvedenych
v spolocnom dokumente narodnych regulacnych orgdanov,

- Ziadost musi jednoznacne preukazovat, pre ktoré kritické prvky siistavy alebo aspori
hranice ponukovej oblasti EU sa vynimka uplatije;

- Prevadzkovatelia prenosovych sustav umoznia regulacnym orgdanom vykondvat riadne
monitorovanie suladu poZiadavky 70 % a samotnej vynimky. Jednoduchd Ziadost
o oslobodenie od poziadavky 70 % nie je prijatelnd, ale ma uvddzat’ minimdlnu uroven
ponuikanych kapacit a riadne monitorovanie urovne kapacity spristupnenej pocas
obdobia vynimky. Platné alternativy su napriklad vdaje o tom, akd uroven kapacity sa
dostane na trh, ktorych sa tyka zniZenia pod 70% s tym suvisia, ktory je opodstatneny
dovod Ziadosti o vynimku a ako sa vo vypocte kapacity odrdaza vynimka pre konkrétny
kriticky prvok sustavy.

- Podla clanku 16 odsek 9 nariadenia 2019/943 sa vyslovne vyzZaduje, aby
prevddzkovatelia prenosovych sustav zverejnili metodiku a projekty, ktoré poskytnii
dlhodobé riesenie problému, ktorym sa chce vynimka zaoberat. Vynimka sa musi jasne
zaoberat tymito otazkami alebo prinajmensom obsahovat ¢asovy harmonogram prijatia
takejto metodiky a projektov. Dalej sa uvddza, Ze ndrodné regulacné orgdny si
uvedomuju, Ze tito poZiadavku nie je mozné v niektorych pripadoch splnit, a ak k tomu
dojde, prevadzkovatelia prenosovych sustav v Ziadosti o vynimku jasne vysvetlia, preco
nemozu vyssie uvedenu metodiku zverejnit.

- Pokial je to mozné, prevadzkovatelia prenosovych sustav v rovnakom regione
na vypocet kapacity sa pokusia dalej zosuladit a harmonizovat’ pristupy a vypocty.
Prevadzkovatelia prenosovych sustav by mohli napriklad preskumat’ spolocné pristupy
k monitorovaniu fazy paralelného chodu a k rieSeniu kruhovych tokov na internych
kritickych sietovych prvkoch.

Ucastnik konania v Ziadosti uviedol, Ze dovodom na udelenie vynimky je zachovanie
prevadzkovej bezpecnosti prenosovej sustavy, ktora by mohla byt ohrozena pri reflektovani
poziadavky na dodrzanie minimalnej Grovne dostupnej kapacity pre medzioblastny obchod
na (d’alej len ,MACZT*) na urovni 70 % vo vSetkych obchodnych intervaloch roka 2023.
Dodrzanie MACZT by mohlo ohrozit” bezpecnost” prepojenej ststavy najmi z prislusnych
dovodov:

- Vyznamny nérast prevadzkovych stavov v sustave, kedy by nebolo dodrzané zakladné
bezpec¢nostné kritérium N-1. Prevadzkovatel' prenosovej sustavy je podla ¢lanku 35
nariadenia Komisie (EU) &.2017/1485 povinny plnit’ kritérium N-1 (zabezpe&enie
bezpecnosti prevadzky prenosovej sustavy).

- Obmedzenie moznosti ucastnika dynamicky reagovat’ na nepriaznivé prevadzkové
stavy v sustave, ked’Ze minimalna hodnota obchodovatel'nej kapacity, ktora vychadza
priamo z technickych limitov prvkov prenosovej sustavy by musela byt drzana
na urovni minimalne 70 % Fmax.

- Vo vybranych pripadoch zniZenie bezpe¢nostnych marzi (d’alej aj ako ,,FRM®)
na prenosovych prvkoch, z c¢oho vyplyva zniZzena schopnost sustavy vystat
nepredvidané prevadzkové situdcie, resp. chyby v predpovediach vstupov, ktoré
determinuju prevadzkovy stav sustavy (FRM je pripustné na tirovni maximalne 30 %
Fmax).



- ZniZenie bezpecnostnych marzi by zhorsilo aj zvladanie uz v sti¢asnosti problémovych
vysokych objemov kruhovych a tranzitnych tokov (tectcich hlavne zo severozapadného
regionu prepojenej sustavy), ak by boli vyssie ako maximalna hodnota FRM.

Utastnik konania v Ziadosti uviedol, Ze horeuvedené rizika sposobené poziadavkou MACZT
v kombinacii s nedostatoénymi moznostami napravnych opatreni (redispecing, zmeny
topologie, atd’.) jednoznacne povedu k ohrozeniu prevadzkovej bezpecnosti sustavy prepojenej
sustavy.

Urad preskimal predloZent Ziadost' uéastnika konania a z dévodu, Ze Ziadost’ nebola
podana v zmysle ustanoveni spravneho poriadku, t. j. ziadost' ucastnika konania nebola
podpisand osobami opravnenymi konat v mene ulastnika konania. Urad listom
¢.31736/2022/BA zo dna 17.10.2022 vyzval ucastnika konania, aby v lehote 5 dni
od doru¢enia  vyzvy  odstranil nedostatky podania a  sucasne rozhodnutim
¢. 0079/2022/E-PK zo dina 17.10.2022 konanie prerusil.

Ucastnik konania diia 18.10.2022 listom zaevidovanym pod podacim ¢&islom uradu
31921/2022/BA dorucil doplnenie podania v zmysle vyzvy tradu zo dia 17.10.2022.

Urad preskumal doplnenu Ziadost ugastnika konania a z dovodu potreby preukézania
relevantnosti Ziadosti a su¢asne z dévodu kontroly hodnét plnenie MACZT na trovni 40 %
v 80 % obchodnych intervaloch, ktoré boli schvalené rozhodnutim tradu ¢. 0006/2021/E-EU
zo dna 13. 12. 2021 listom ¢. 32841/2022/BA zo dna 02.11.2022 vyzval ucastnika konania, aby
v lehote 10 dni od doru¢enia vyzvy doplnil Ziadost’ o nasledovné:

1. Doplnenie analyzy hodnot MACZT a bezpe¢nostnych marzi (FRM) na jednotlivych
kritickych prvkoch sustavy (d’alej len ,,CNECs™), ktorych sa ziadost’ o vynimku tyka, a
to za obdobie oduvedenia do prevadzky metodiky flow-based vypoctu kapacit
pre denny casovy ramec v ramci regionu Core (d’alej len ,,Core FB DA CCM®)
08.06.2022 do 30.09.2022 vratane, na redlnych udajoch zverejnenych na stranke
spolo¢nosti JAO.

2. Uviest’ dovod, pre ktory od 24.02.2022 do konca prvého polroka 2022 uz neprichadzalo
k poruseniu bezpec¢nostného kritéria (na zaklade Prilohy 2 Ziadosti o udelenie vynimky).

3. Aktualizovat’ prilohu €. 2 tak, aby obsahovala udaje o neplneni bezpe¢nostného kritéria
N-1 od doby uvedenia do prevadzky Core FB DA CCM, t. j. od 08.06.2022
do 30.09.2022.

4. Bod 2. pism. d) v ziadosti o vynimku rozdelit’ na:

a) narodné projekty — projekty prevadzkovatel'a prenosovej stustavy veduice ku splneniu
poziadavky MACZT na trovni 70 %, ktoré je potrebné doplnit’ o planované projekty s casovym
planom pre vSetky CNECs, ktorych sa udelenie vynimky tyka, ktoré su potrebné
pre zabezpecenie dodrziavania MACZT na urovni 70 % po uplynuti vynimky a

b) regionalne projekty — regionalne alebo europske projekty vyplyvajice z plnenia
povinnosti platnej europskej legislativy, ktoré je potrebné doplnit aj o povinnosti vyplyvajuce
z ¢lankov 35 a 74 Nariadenia komisie (EU) 2015/1222 z 24. jula 2015, ktorym sa stanovuje
usmernenie pre pridel'ovanie kapacity a riadenie pretazenia, a z ¢lanku 10 Nariadenia komisie
(EU) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorym sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie
dlhodobych kapacit, na ktorych prevadzkovatel' prenosovej sustavy participuje, a ktorych
implementaciou je mozné prispiet’ k zabezpeceniu dodrziavania MACZT na urovni 70 %.

Urad sti¢asne rozhodnutim &. 0083/2022/E-PK zo diia 02.11.2022 konanie prerusil.



Ugastnik konania diia 11.11.2022 listom zaevidovanym pod podacim ¢islom uradu
34770/2022/BA doplnil Ziadost’ v zmysle vyzvy tradu zo dia 02.11.2022.

Urad je podla &lanku 16 odsek 9 nariadenia 2019/943 povinny sa pred udelenim
vynimky poradit’ sregulaénymi orgdnmi ostatnych clenskych S$tatov, ktoré tvoria cast
dotknutého regionu vypoctu kapacity. Podkladom pre regula¢né organy ostatnych ¢lenskych
$tatov, ktoré tvoria ¢ast’ dotknutého regionu vypodtu kapacity, je Ziadost’ o udelenie vynimky
ucastnika konania v anglickom jazyku. Na zaklade vyssie uvedeného trad podla § 29 odsek 1
pismeno j) zdkona ¢. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach (dalej len ,,zakon
o regulacii*) listom ¢. 34880/2022/BA zo dna 15.11.2022 vyzval ucastnika konania, aby
v lehote do 6 dni od doruéenia vyzvy doplnil anglicky preklad Ziadosti o udelenie vynimky
dorucenej tradu dna 11.11.2022, ktory mal byt sti¢astou podania ucastnika konania, a tym
odstranil nedostatky podania dorugeného tradu dita 12.10.2022. Urad sti¢asne rozhodnutim
¢. 00124/2022/E-PK zo dna 15.11.2022 konanie prerusil.

Ucastnik konania diia 21.11.2022 listom zaevidovanym pod podacim ¢&islom uradu
35624/2022/BA doplnil podanie v zmysle vyzvy uradu zo dna 15.11.2022.

Urad dfia 22.11.2022 prostrednictvom  elektronickej posty  zaevidovanej
pod evidenénym ¢islom uradu ¢. 35747/2022/BA informoval regulaéné organy ostatnych
¢lenskych Statov, ktoré tvoria Cast' dotknuté¢ho regionu vypoctu kapacity (dalej len ,,Core
NRAs*) o predlozeni Ziadosti u¢astnikom konania. Urad su¢asne v ramei tejto elektronickej
posty zaslal zastupcom Core NRAs Ziadost' ulastnika konania v anglickom jazyku. Urad
v ramci predmetnej elektronickej posty umoznil zastupcom Core NRAs vzniest’ pripomienky
najneskdr do 06.12.2022 a vyjadrit formalny nesthlas so schvalenim Ziadosti najneskor
do 13.12.2022.

Urad vramci stanovenych lehdt neobdrzal od zastupcov Core NRAs Ziadne
pripomienky ani formalny nesuhlas. Na zéklade tejto skuto¢nosti sa ma za to, Ze zastupcovia
Core NRAs s udelenim vynimky pre G¢astnika konania sthlasia. Urad ma za to, Ze boli v rAmci
tohto konania splnené vsetky podmienky vyplyvajice jednak z prislusnych pravnych aktov
Europskej unie a jednak aj z prislusnych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenske;j
republiky.

Urad zaslal u¢astnikovi konania listom zo diia 16.12.2022 zaevidovanym pod podacim
&islom tradu 38967/2022/BA vyzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Urad spolu
s vyzvou predlozil uc¢astnikovi konania ndvrh znenia rozhodnutia a zaroven ho upovedomil
o jeho prave poskytnut’ vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, pripadne jeho doplnenie v lehote
do troch pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy.

Ucastnik konania predlozil listom dita 19.12.2022 zaevidovanym pod podacim &islom
uradu 39297/2022/BA  vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, v ktorom uviedol, zZe
k predmetnému navrhu rozhodnutia nema pripomienky.

Urad vykonal procesné ukony vyplyvajuce z pravnych aktov Eurdpskej unie
a zo spravneho poriadku, posudil a vyhodnotil podklady nachadzajice sa v spise
¢. 6304-2022-BA a v priebehu spravneho konania s ucastnikom konania priebezne
prerokovaval vSetky pripomienky a navrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti

rozhodnutia.



Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu méze ucastnik konania podat’ odvolanie v lehote 15 dni
odo dita oznamenia rozhodnutia, na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, odbor regulacie
elektroenergetiky. Rozhodnutie, ktoré po vylerpani riadnych opravnych prostriedkov
nadobudlo pravoplatnost’, je preskumatel'né sidom.

Mgr. Ing. Martin Lepies
riaditel’ odboru regulacie elektroenergetiky

Rozhodnutie sa doruéi:
Slovenska elektriza¢nd prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26



