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PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR V JANUARI 2023

1. MESACNE MAXIMUM A MINIMUM ZATAZENIA

Maximum 2zataZzenia ES SR bolo dha 30.1.2023 (pondelok) vo vyske 4 014 MW o 9:00 hod. pri
frekvencii 50,022 Hz. Prepocitané na 50 Hz je to 4 010 MW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na cerpanie v tento den bolo vo vyske 2 675 MW
0 2:00 hod pri frekvencii 50,003 Hz. Prepoclitane na 50 Hz je to 2 674 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dia 2.1.2023 (pondelok) vo vyske 2 078 MW
0 3:00 hod pri frekvencii 49,996 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 2 078 MW,

Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na cerpanie bola 82 971 MWh,
s Casom vyuzitia maxima 20,67 hodin. Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia so
spotrebou na cerpanie bola 85 006 MWh, s casom vyuzitia maxima 21,18 hodin.



S@DS 2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA

Sorenskt \
bistava Tyzden 2023 1 2 3 4 5
Datum vyskytu maxima 05.01. 13.01. 20.01. 27.01. 30.01.
Cas vyskytu maxima 12:00 9:00 12:00 12:00 9:00
Maximum (bez erp.) (MW) 3 401 3690 3912 3870 4014
Minimum (bez erp.) (MW) 2328 2619 2711 2740 2675
Spotreba (bez cerp.) (MWh) 71212 78 409 81738 81571 82 971
Vyuzitie maxima (€as v hod.) 20,94 21,25 20,90 21,08 20,67
Spotreba na éerpanie (MWh) 1417 1523 1906 1873 2035

Vyroba elektriny v éase maxima (MW)

Jadrové 1957 1979 1988 1989 1999

Fosilne 298 470 464 453 466

Vodne 458 722 618 506 715
Fotovolticke 38 10 27 44 23
Ostatne 347 305 358 383 384
Celkova vyroba 3098 3 486 3455 3374 3 586
Saldo 303 204 457 496 428

Denna vyroba a spotreba elektriny (MWh)

Jadrove 47 228 47 653 47 791 47 843 47 883
Fosilne 7233 11 063 11 392 11 261 11 328
Vodne 11311 14 460 13 318 12720 12 908

Fotovolticke 275 173 131 248 219

Ostatné 7 438 7 395 7310 7623 7 788

Vyroba 73484 80 744 79942 79695 80 125
Saldo -855 -812 3702 37439 4 881

Spotreba 72629 79932 83 643 83 444 85 006

Saldo: Import (+) / Export (-)



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

TyZden Mesiac

1 2 3 4 o Januar
Rok 2022 1,8 -1,5 -0,8 0.4 2,1 0.4
Rok 2023 6,0 4.5 2,1 0,7 0,7 3,2

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj priemernej teploty SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzden v roku 2023 1. 2 3. 4. 5.
den 9.1 13.1. | 201 | 27.1. | 30.1.

hodina 1200 | 900 | 12:00 | 12:00 | 9:00

ECR + planovana | 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
skutoéna 279 27,0 30,0 30,0 285
aFRR + planovana | 1300 | 1300 | 1300 | 130,0 | 1300
skutoéna | 1140 | 1298 | 1044 | 1299 [ 1116
aFRR - planovana | -130.0| -130.0 | -1300 | -130,0 [-130,0
skutoéna || -121.0( 1280 | 1219 1300 [-12869
TRV3MIN+ planovana | 3600 | 3600 | 3600 | 360,0 | 3600
skutocna | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600

TRV3MIN- planovana | -109.0( 00 |-1090( -1090 | 0,0

skutoéna | -1040| 00 |-1040| 1040 | 00
mERR+ planovana | 1500 | 1500 | 1500 | 150,0 | 1500
skutocna | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 138.0
mERR- planovana | -130.0 | -130.0 | -130,0 | -130.0 [-130.0
skutoéna | -940 | 1200 | -114.0] -114.0 [-115.0

Planovana: vykon poZadovany na nakup.
skuto€na: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zddvodnenie rozdielu skutocnosti oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2023

Typ TRV3MIN mFRR HV
NRE Spolu

Smer - - Dovoz
1 19 0 4 7 0 0 30
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 19 0 4 7 0 0 30

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nézc{:;g:::il::}érne Zariadenie Inéﬁ%&?n? Dz{zﬁnw v;ﬂ:)y Zaciatok Koniec
MalZenice TG1 4196 0 TE 19,'|58':24%22 1.2.2023 8:00
oy | wes | o |0 | | SRS | D
oy | wes | o | o | GRS R
vomy | vos | o | o | e | R | GRS
vomny | vos | w0 | o | e | B | ANE
oy | e | o | o | | ARRE | B

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktore sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedene planovane odstavky).
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\ 7. VODNE STAVY
Vodna Pritoky [ m®s™] Odtoky [ m?s™]
hadrz Minimum Maximum Priemer Priemer
Crava 7.7 51.9 19.9 15,7
L. Mara 12,3 32.3 17,1 16.4
Hricov 104 4

\V porovnani s minulym mesiacom stupli pritoky v priemere o 4,3 m?/s.

.....

Stavy 1.1.2023 1.2.2023 1.2.2023 1.2.2022 |
vodnych Objem vody| Naplnenie Kéta Objem vody| Naplnenie Naplnenie'
nadrzi [mil.m?] [%]] [m.n.m.] [mil.m?] [ % ] [ % ]|
Orava 202,73 68,94 598,40 216,49 73,62 70,82
L. Mara 203,25 58,81 557,51 208,03 60,19 63,82
Dobsina 9,59 84,09 784,90 9,40 82,44 81,69
Ruzin 37,49 77,37 325,54 44,88 92,62 83.41
Spolu [mil.m?] 453,05 478,80 478,55

Jalove prepady vody z dévodu zvysenych pritokov sme zaznamenali v nasledovnych profiloch
(v zatvorke je uvedeny maximalny prepad v m¥/s):

+« hat Nosice: vdnoch 10.1.a 11.1. (60,7),

+« hat Dolne Kockovce: v diioch 10.1. aZ 12.1. (125,9),

+ hat Trencianske Biskupice: v diioch 10.1. az 12.1. (103,5),

+« hat Drahovce - Madunice: dia 11.1. (63,7).
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8. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny Slovenska v porovnani s rovnakym obdobim minuleho roka bola
v januari 2023 nizsia. Medziroény mesacny index spotreby elektriny je 85,8 %. Index spotreby
elektriny od zaciatku roka je 85,8 %. Uvedene indexy su predbezne hodnoty.



9. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Januar 2023

Od zaciatku roka 2023

Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elekirina 2 863 264 88,6 2 863 264 88,6
Straty 30 413 96,4 30 413 96,4
Podiel strat na prenose (%) 1,06 1,06

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

10. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2023 (Hz)

Datum a cas

Mesiac Minimum

Maximum

Priemer

Minimum

Maximum

1 49,896

50,121

50,000

5.1. 0:00

26.1. 6:01




Prilohy
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AN

Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dia 30.1.2023 (M'Wh)

JE: 47 883 FE: 11 328 VE: 10 778 Ostatné: 7 788 FVE: 219 PVE: 2 130 Saldo (dovoz): 4 881
Vyroba : 80 125 MWh Spotreba: 85 006 MWh (z toho na precerpanie: 2 035 MWh)

Ostatné O Saldo Precerpavacie
9.2% 5.7% 2,5%

O Fotovoltické

Vodné

(| OV
12.7% Jadroveé

56,3%

B Fosilne
13.3%



L
Seps Mesacna bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - predbeiné udaje (MWh)

g:gl\(lterri.zs:gné Primdrny zdroj energie / Mesioc 1 2 3 A 5 & 7 & 9 10 11 12 Spolu
prencsova Jadrova energia 1477 101 o o o o o o o o o o o| 1477101
Cierne uhlia 67 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 67 916
Hnedé uhlie 121 744 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 121 744
Zemny plyn 187 7BO) 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 187 TEBOD
Hutny ptyn 31672 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 31672
Tazky wykurovaci olej 35325 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 35 325
Motorova nafta 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 225
Iné pevné fosilne paliva 61 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 61
Iné ropné produlty 3254 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 31254
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE} 447 978 0 0 0 1] 0 0 0 0 1] 0 o 447 978
Vodna energia 401 132 0 0 0 1] 0 0 0 0 1] 0 o 401 132
Biomasa 50 603 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 50603
Kvapaliny ziskané z biomasy 30 701 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 30 701
Bioplyn 34732 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 34732
Fotowvaltika 13 670 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 13670
Veterna energia 372 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 372
Sekundarne plynné paliva 2 691 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 2651
Sekundarne kvapalne paliva i) o a a 0 0 o a a 0 0 o 0
Sekundarne pevne paliva 5482 o a a 0 0 o a a 0 0 o L 482
Soldrna termalna energia o o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o i}
Hydrotermalna energia 7 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o T
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 138 258 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 o 138 258
Komundiny odpad 5152 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 9152
Kwapaliny ziskané z komun. odpadu o o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o i}
Skladkowy plyn 233 0 0 0 i] 0 0 0 0 i] 0 o 838
Plyn z cistiCiek odpadowych vod 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 618
Spolu - Ostatné 10 608 0 0 0 1] 0 0 0 0 1] 0 o 10 608
VYROBA SR 2475077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 2475077
ZAHRANICIE SR (Saldo, Import +) -42 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o -2 342
SPOTREBA SR 2432735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 2432735
Spotreba PVE na precerpavanie 46 718 o 1] 1] i} 0 o 1] 1] i} 0 o 46 T18

Komentar:

Vyroba: udaje z merani na svorkach generdtora, dodavka wyrobne do sdstavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni {resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE.
Zahranicie 5R (5aldo): namerané cezhraniéné prenosy PS5 a cezhraniéné wymeny D5; Import (+], Export (-).
Spotreba 5R: wratane spotreby PVE na precerpavanie.

Januar 2023
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Mesacna bilancia vyroby a spotreby v roku 2022 - findlne tidaje (MWh)

Primarny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 kW Spolu
Jadrowa energia 1476073 1290010( 1429491) 1153008| 1209 802( 1145892) 1333073 1426855 1109003 1447 138| 1419826( 1480030 15520201
Cierne uhlie 115731 B2315 40974 22527 29 403 23330 15255 37537 26523 52385 73529 116735 644 660
Hnedé uhlie 95 554 B2509( 104769 82 147 58 350 69 394 65 788 34 529 73851 76633 109075 111905 o 964 503
Zemny plyn 366 351 2BB 297 213091 195631 156732 109737 117321 94 453 107 538 142143 178097 209221 33 217746
Hutny plyn 31137 38033 35945 41 427 42 967 40326 40506 47 460 36177 30080 27581 20014 o 431 659
Tatky vykurovaci olej 52833 36 589 38936 31737 34 763 38 557 38 105 48 864 56 954 58 785 35209 35384 o 511115
Motorova nafta 21 15 B8 2 254 128 o] 57 334 195 24 3223 o 4307
Iné pevné fosilne palivi a7 42 53 65 41 54 77 85 74 79 74 59 o 751
Iné ropné produkty 9371 7 TEE 1322 7064 a4 36 52 83 4q B97 2428 3375 o 32501
Spolu - Fosilne paliva [okrem JE) 675046 535587 435182 380606 322645 282012 281109 263068 301457 361206) 430576 499917 33| 476B843
Vodna energia 431385 429285 366971 421383 399504 3I05908| 238723 215770 271636 312348 269770 329118 7| 3991809
Biomasa 50 066 47 209 49949 49001 48 147 43 563 41 088 38 202 ] 46 385 46 430 53309 o 550729
Evapaliny ziskané z biomasy 44 138 38334 47 482 43 674 44 952 3s121 36876 34 570 9753 31685 37292 29782 o 437 669
Biophyn 35712 35841 38 150 36063 36 651 35127 34 453 31585 2B 616 31488 30682 32756 o 411 164
Fotovoltika 25677 37432 67 634 5B 382 79749 B5 648 80143 73 814 47 889 40 831 16 886 11013 3a81 628 979
Veternad energia 615 560 163 248 110 134 68 139 222 73 297 268 4 3203
Sekundarne plynné paliva 2030 64 2313 2779 2389 1851 2803 2634 1854 2681 1827 2973 o 26199
Sekundarne kvapalng paliva 13 12 12 11 12 1 0 1 2 2 0 0 o 66
Sekundarme pevné paliva S 910 5371 5283 5737 5541 4 865 G088 5817 5509 5999 SE73 4787 o 65 TE1
Solarna termalna energia 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 o o 12
Hydrotermalna energia 16 14 14 15 31 EE 44 39 17 1 1 7 o 234
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 168177 164838 21104 155912 217584 210345) 201566 1B6803( 131186 159458| 139348( 134895 3 8BS 2125036
Komunalny cdpad 7 694 7 645 9271 8719 7876 8473 7676 8652 7672 6020 4516 7002 o 91 217
Kvapaliny ziskané z komun. cdpadu 1] i} o ] a 1] i} o ] a 1] i} o a
Skladkovy plyn 739 655 786 702 774 F00 761 757 B3B8 765 796 214 o 9087
Plyn z gisticiek odpadowych vod 723 805 288 893 984 874 684 205 824 B22 792 5497 o 9691
Spolu - Ostatné 9157 9106 10 945 10 314 9 635 10 047 9121 10 214 9333 7 607 6104 8412 o 109 995
VYROBA SR 2759838 2428 825( 2453629 2161224| 2159 169( 1954 205| 2063592) 2102 711( 1822614 2287 756| 2266023 2452372 3926 26915834
EAHRAMICIE SR (Saldo, Import +) 76927 SO984( 195 8386 257333 197234 304349 142692 103 345 186622 -73 B59 27 889 -57 756 0 1412147
SPOTREBA SR 2836764 2479809( 2649515) 2418557 2356 404( 2258554 2 206284 2206 556 2009237 22138597 2293512( 2394616 3926 28328031
Spotreba PYE na preferpavanie 45531 40252 33 167 33934 23336 22022 34973 28421 29120 29274 33012 38921 o 392 363

Komentdr:

Wyroba: udaje z merani na sworkach generatora, dodavka vyrobne do sistavy, vyroba elektring wvo vlastnom zariadeni [resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE.
Zahranicie 5R (Saldo): namerané cezhranitne prenosy P5 a cezhraniéng vymeny D5; Import (+), Export (-).

Spotreba 5R: wratane spotreby PVE na preerpavanie.
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

Fosilne
| 23,8%

Januar /GWh/ 2022 2023 T
Vyroba 2760 2475 e
Saldo /+ -Exp/ 77 -42
SPohvba 2 837 2433
o '| m2022 /GWh/ w2023 /GWI/ "l
=z
=
. . =
Jadrové Fosiln “odné Obnovitel'né Ostatné Salde
adrové osilne odné novitel'né atné felmp, Exiil
w2022 /GWW/ 1476 675 431 168 9.2 77
w2023 /GWH/ 1477 448 401 138 10.6 42
Poznamka: za rok 2023 predbezné hodnoty
diel zdrojov (2022) Mesacny podiel zdrojov (2023)
e — Ostatné ‘Saldo Obnovitefné
Obnovitefné _ 0,3% ~2,7% 5,6%
5,9% R——
— Vodné ———
Vodné ——— Jadrové 5 /
15,2% 16,2%
521% _______[pp

Fosilne
18,1%

Januar 2023
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PORUCHY W PRENOSOVE.) SUSTAVE SR VvV ROKU 2023

Vedemia

Elektricke stanice

Mesiac Sacet
Ll 220 110 Sucet 2000 220 110 Sucet

1 poiet o ] o 0 o 0 1] o 0
MW 0,0 o, O 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 potet [i] o] 0
MWW 0,10 0,0 0,0

3 potet [i] ] 0
MWW 0,0 0,0 0,0

a potet 0 1] 0
MW 0,0 0,0 0,0

5 potet 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0

6 potet 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0

7 potet 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0

a potet 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0

o poéet [u] [u] 0
MW 0,0 0,0 0,0

10 poéet [i] o 0
MW 0,0 0,0 0,0

11 poéet [i] o 0
MW 0,0 0,0 i, 0

12 poéet 0 1] 0
MW 0,0 0,0 0

Shcet poéet 0] A o 0 8] 0 A 0 0
W 0,0 o, O 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o0

Poznamka:

Tabulka obsahuje prehlad porich iba za zaradenia a prvky prenosovej ststavy SR (aj v pripadoch ak
lrola pricina poruchy mimo prenosowve] sGstany).
MWh — cbhmedzenie spotreby elekiriny ES SR zapricineng ponuchow.
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Export 2022
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR

CR
878 586
a52 261

HuU
2929
5 493

namerané hodnoty

Import 2022 = 1 486 706 MWh
Import 20232 = 1 240 211 MWHh
[ —
(W N FL
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32 645 4459 8132

EXPORT ELEKTRINY £ ES SR

CR
6714
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HuU
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nameranée hodnoty

Export 2022 =1

779 MWh

409
Export 2023 = 1 282 553 MWh

LW N
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190 9249
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANIENYCH VYMEN ELEKTRINYES SR
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
=
=
=
100 000
50 000 I I I
: | i
-50000
-100 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
m2022 76927 50984 195886 257 333 197234 304349 142692 103845 186622 73859 27 889
2023 42342
Import (+) / Export (-} mesiace

12
-57 756
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Cezhranicna odchylka prenosovej sistavy SR je rozdiel nameranych cezhraniénych prenosov oproti obchodnym vwwmenam spolu za vietky hranice.
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Slovenska
elektrizaéna
prenosova

sustava

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (AM[W)

{obchodne uznany vykon)

Deri FCR + aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRVIMIN- mFRR+ mFRR-
1 23,0 79 97 320 -17 100 -93
2 229 78 -39 360 -17 130 -04
3 23,0 a3 -116 360 -17 139 -85
4 240 a7 -114 360 -17 145 -04
5 273 107 -119 360 -17 149 -04
G 273 110 -116 320 -17 110 -04
7 275 108 -115 320 -17 110 -04
4 274 110 -115 320 -17 110 -04
9 282 108 -120 359 -17 143 -06
10 209 123 -124 360 -17 149 -85
11 205 123 -124 360 -17 150 -85
12 30,0 125 -125 360 -17 136 -110
13 269 122 -123 360 -17 150 -118
14 297 108 -119 350 -17 139 -117
15 205 113 -118 350 -17 140 -111
16 295 119 -120 360 -17 150 -112
17 298 120 -124 360 -17 150 -120
18 30,0 119 -120 360 -17 150 -121
19 298 116 -121 360 -17 140 -114

20 30,0 17 -120 360 -17 150 -116
21 28,0 118 -120 360 -17 149 -114
22 28 124 -121 360 -17 150 -114
23 240 124 -119 360 -17 149 -116
24 2456 115 -123 360 -17 150 -115
25 288 121 -122 360 -17 150 -110
26 287 121 -123 360 -17 147 -110
27 294 17 -124 360 -17 149 -113
28 287 119 -123 360 -17 150 -108
29 295 118 -124 360 -17 138 -112
30 284 115 -124 349 -17 149 -111
31 246 114 -121 360 -17 150 -126
Priemer 27,7 113 -119 354 -17 141 -107
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Slovenska
elektrizaéna
prenosova
sustava

MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladni RE  Zipoma RE
FCR 597 601
aFRR 8 040 4693
IGCC 10 429 7206
TRV3MIN 406 0
mFRR 21 -140
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) — 68 =
Spolu 19493 22710 g‘iﬁj = ng'}/: L FCR-

E aFRR+
25,0%

B IGCC+
32,4%

B SRN (KP)- m /

O mFRR+ B TRV3MIN+ B  aFRR-
0:2% A% 0,1% 1,3% 14,6%

Januar 2023




