Mesacna sprava ES SR
za mesiac Februar 2023

Energia na
spravnom mieste




PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR VO FEBRUARI 2023

1. MESACNE MAXIMUM A MINIMUM ZATAZENIA

Maximum zataZzenia ES SR bolo dha 7.2.2023 (utorok) vo vyske 4 069 MW o 9:00 hod. pri
frekvencii 49,995 Hz. PrepocCitané na 50 Hz je to 4 070 MW. Spotreba na preCerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na Cerpanie v tento den bolo vo vyske 3 004 MW
0 2:00 hod pri frekvencii 49,972 Hz. Prepocitané na 50 Hz je to 3 007 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dna 19.2.2023 (nedela) vo vyske 2 318 MW
o 2:00 hod pri frekvencii 49,987 Hz. Prepocitané na 50 Hz je to 2 319 MW.

Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na Cerpanie bola 86 214 MWh,
s casom vyuzitia maxima 21,19 hodin. Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia so
spotrebou na Cerpanie bola 87 134 MWh, s ¢asom vyuzitia maxima 21,41 hodin.
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2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA

Tyzden 2023 6 7 8 9
Datum vyskytu maxima 07.02. 17.02. 20.02. 28.02.
Cas vyskytu maxima 9:00 9:00 9:00 9:00
Maximum (bez Eerp.) (MW) 4 069 3 862 3737 3770
Minimum (bez ¢erp.) (MW) 3 004 2811 2542 2793
Spotreba (bez éerp.) (MWh) 86 214 81417 77772 80 231
Vyuzitie maxima (Cas v hod.) 21,19 21,08 20,82 21,28
Spotreba na ¢erpanie (MWh) 919 637 378 1335
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrové 2024 1997 2076 2111
Fosilne 734 729 372 736
Vodné 640 632 1025 879
Fotovolticke 129 56 67 84
Ostatne 379 397 387 356
Celkova vyroba 3 906 3811 3928 4 166
Saldo 163 51 -191 -396
Denna vyroba a spotreba elektriny (MWh)
Jadrové 48 981 48 292 49 698 50 727
Fosilne 16 322 14 464 9456 17 149
Vodne 14 162 12 312 21316 15019
Fotovolticke 1397 446 692 1247
Ostatné 7 756 7 968 7 700 6 825
Vyroba 88618 83 482 88 862 90 967
Saldo -1485 -1428 -10712 -9 400
Spotreba 87 134 82 054 78 150 81 567

Saldo: Import (+) / Export (-)



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)
Tyzden Mesiac
6 7 8 9 Februar
3,4 5,4 3,8 1,4 3,7
Rok 2023 | -2,6 3,9 6,0 2,6 2,0
Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj priemernej teploty SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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\ 4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzdeii v roku 2023 6. 7 8 9.

den 7.2 172 | 202 | 282

hodina 9:00 9:00 9:00 | 900

FCR + planovana || 300 | 300 300 | 300

- skutond | 285 | 260 | 20,0 | 300

JFRR + | Planovana | 1250 1250 | 1250 | 125,0

skutocna 1190 | 1245 | 1220 | 1247

JFRR. | plnovand | -125,0| 1250 | 1250 |-1250

skutoénd | -1120] -1250 [ 1230 ([-1217
TRV3MIN+ planovana | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
skutoéna || 3600 | 3600 [ 3600 [ 3600
TRV3MIN- planovana 0.0 0.0 0.0 0.0
skutoéna 0.0 0.0 0.0 0.0
planovana | 1500 | 1500 | 1500 | 150,0
skutoéna | 1500 | 1500 | 1500 [ 1270
planovana | -130,0| -130,0 | -130,0|-130.0
skutoénd | -101.0] -1300 | -880 [-1300
Flanovana: vykon poZadovany na nakup.

Skutoéna: nakapeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdévodnenie rozdielu skutoénosti oproti planu viac ako 15 %.

mFRR+

mFRR-
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2023

Typ TRV3MIN mFRR HV

Smer + - + - Dovoz NRE Spolu
1 19 0 4 7 0 0 30
2 3 0 0 5 0 0 8
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 22 0 4 12 0 0 38

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

. . Instalovany | Dostupny
Nazolv ele_ktrarne Zariadenie vykon vykon :I'yp Zaciatok Koniec
(lokalita) MW) [MW] vyroby
Malzenice TG1 419.6 0 TE 19.5.2022 18:46 1.2.2023 8:00
Malzenice TGS 419.6 0 TE 4.2.2023 19:29 6.2.2023 5:57

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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7. VODNE STAVY

Vodna Pritoky [ m3s-1] Odtoky [ m3s]
nadrz Minimum Maximum Priemer Priemer
Qrava 6,3 317.0 48,0 24,9

L. Mara 11,0 134.0 32.0 21,3
Hricov 167.7

V porovnani s minulym mesiacom stupli pritoky v priemere 0 43,0 m?/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky vyssie v priemere o 37,0 m?/s.

Stavy 1.2.2023 1.3.2023 1.3.2022
vodnych Objem vody| Naplnenie Kota Objem vody| Naplnenie| Naplnenie
nadrzi [mil.m?] [%]] [m.n.m.] [mil.m3] [ % ] [ %]
Orava 216,49 73,62 600,36 268,50 91,31 71,84

L. Mara 208,03 60,19 558,91 231,17 66,89 57,99
Dobsina 9.40 82,44 785,06 9,53 83.54 73,27
Ruzin 44,88 92,62 324,25 40,86 84,32 84,63
Spolu [mil.m?] 478,80 550,06 461,02

Jalove prepady vody z dévodu zvysenych pritokov sme zaznamenali v nasledovnych profiloch

(v zatvorke je uvedeny maximalny prepad v m¥/s):
 hat Krpelany: v dioch 19.2. a 20.2. (51.3),
« hat Hricov: vdnoch 19.2. a 20.2. a dna 22.2. (150,1),
e hat Nosice: vdioch 19.2. az 23.2. a v dioch 25.2. a 26.2.(380,3),
« hat Dolné Koékovce: v diioch 18.2. az 28.2. (490,0),

 hat Trenéianske Biskupice: dia 12.2. a v diioch 18.2. az 28.2. (416,8),

 hat Drahovce - Madunice: v dioch 19.2. az 23.2. a dha 26.2. (644.,9).




8. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacéna spotreba elektriny Slovenska v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola
vo februari 2023 nizsia. Medziroény mesacény index spotreby elektriny je 91,9 %. Index spotreby
elektriny od zaciatku roka je 88,6 %. Uvedenée indexy su predbezné hodnoty.
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9. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Februar 2023 Od zacdiatku roka 2023
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elekirina 2 584 869 84,7 5448 133 86,7
Straty 26 004 84.6 56 418 90,6
Podiel strat na prenose (%) 1,01 1,04

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

10. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2023 (Hz) Datum a cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,896 50,121 50,000 9.1. 0:00 26.1. 6:01
2 49,890 50,106 50,000 5.2. 22:00 7.2.17:03
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dna 7.2.2023 (MWh

JE: 48 981 FE: 16 322 VE: 12973 Ostatné: 7 756 FVE: 1397 PVE: 1 189 Saldo (vyvoz): 1 485
Vyroba : 88 618 MWh Spotreba: 87 134 MWh (z toho na precerpanie: 9 19 MWh)

O Ostatné O Precerpavacie
1,3%

O Jadroveé
55.3%

B Fosilne
18,4%



L N
Seps Mesaénd bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - predbeiné udaje (MWh)

Slovenska Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu
glriﬁt‘:isz:f;é Jadurnvé energia 1477101 1381861 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 2 B58 962
sustava Cierne uhlie 67916 48 881 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 116 798
Hnedé uhlie 121744 103 951 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 225895
Zemny plyn 187 780 272107 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 4559 857
Hutny plyn 31672 35016 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 66 688
'Taik‘fr wykurovaci ole] 35325 30771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 095
Motorova nafta 225 59 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 285
Iné pevné fosilne paliva 61 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Iné ropné produkty 3254 14954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5208
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 447 978 492 797 1] 0 0 o 0 4] 0 1] 0 0 940 775
Vodna energia 401132 435240 1] 0 0 o 0 4] o 1] 0 0 B36 372
Biomasa 50 603 41911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 514
Kvapaliny ziskané z biomasy 30701 41702 0 o 0 o 0 0 o 0 0 ] 72403
Bioplyn 34732 29831 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 B4 563
Fotowvoltika 13 670 32217 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 45 887
Veterna energia 372 460 0 1] 0 0 0 0 0 0 0 ] 832
Sekundarne plynné paliva 2601 0 0 0 0 1] 0 0 1] 0 0 0 2691
Sekundame kvapalné paliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekunddrne pevné paliva 5482 4942 0 0 0 1] 0 0 1] 0 0 0 10424
Soldrna termalna energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hydrotermalna energia 7 15 0 ] 0 ] 0 0 ] 0 0 0 21
Spolu - Obnovitelne {okrem VE) 138 258 151 078 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 289 336
Kemunalny odpad 9152 B 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 160
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skladkowy plyn B38 657 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 14395
Plyn z CistiCiek odpadovych vod 618 784 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 1402
Spolu - Ostatné 10 608 9449 0 0 0 1] 0 0 1] 0 0 0 20058
VYROBA SR 2475077 2470425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4945 502
ZAHRANIEIESR[SaIdD,ImpDr‘[ +) -42 253 -190561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 814
SPOTREBA SR 2432 824 2279865 0 0 0 1] 0 0 1] 0 0 0 4712 689
Spotreba PVE na precerpavanie 465718 27 607 0 ] 0 ] 0 0 ] 0 0 0 74325

Komentdr:

roba: idaje z merani na svorkach generatora, dodavka wrobne do sustawvy, vyroba elektriny vo viastnom zariadeni (resp. z merani na urcenom odovzdavacom mieste), nahlaseng vyrobcami na OKTE.
Zahranicie SR (Saldo): namerané cezhranicné prenosy PS a cezhranicné vymeny DS; Import (+), Export (-). Udaje za januar bali zmeneng, nakolko doilo ku korekeii dét cezhranicnych wmen od 55E a.s.
Spotreba SR: vratane spotreby PVE na precerpavanie. Udaje za januar boli zmeneng, nakolke doilo ku kerekeii dat cezhraniénych wvymen od S5E a.s.

Februar 2023
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR
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PORUCHY V PREMOSOVWVEJ SUSTAVE SR WV ROKU 2023
WVedenia Elektricke stanice .
Mesiac Socet
A0 220 110 Sucet A0 22 110 Sacet

1 potet 0 0 o 0 0 0 0 L} 0
KA b 0.0 0.0 0, O 0 o0 0,0 0. o 0.0 i 0

2 potet ] ] ¥ 0 0 ] ] [} 0
MWW h 0.0 0.0 0.0 o0 0.0 0.0 ] L o0

4 pofet 0 0 0
MWW R 0,0 0.0 0,0

a pofet 0 0 0
MWV R .0 0.0 0

s pofet 0 0 0
KWV R o0 0.0 o, 0

& podet 0 0 0
KWW R 0 0.0 i, 0

- podet 0 0 0
KW R LR 0.0 00

a podet a a a
MWW R 0,0 0.0 0,0

a podet Q 0 Q
MWV R .0 0.0 . 10

10 pofet 0 0 0
KWV R o0 0.0 o, 0

11 pofet 0 0 0
KWW R 0 0.0 i, 0

12 pofet 0 0 0
KW R LR 0.0 00

SOcet potat ] L] i 0 0 ] L] 0 0
MWW h 0.0 0.0 0.0 o0 0.0 0.0 ] L o0

Foznamka;
Tabulka ocbsahuje prehlfad ponich iba za zaradenia a prvky prenosowej sdastavy SR (&) v pripadoch ak

bola pricina pornuchy mimo prencsowve] sdstaey).

MWVHh — cbmedzenie spotreby elekiriny ES SR zapridinemnsg poruchouw.
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKIRINY PS5 SR
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Export 2022
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerane hodnoty

Import 2022 = 1 362 5341 MWh
Import 2023 = 1 054 543 MWh

. I

CR HLU A PL
917 251 721 48 G44 521
543 535 2971 26 293 451 T44

EXPORT ELEKTRINY £ ES SR
namerane hodnoty

Export 2022 = 1 511 S57 MWh
Export 2023 = 1 245 104 MWh

CR Hu ua PL
465 1 242 641 268 445 3
58 280 1 007 011 175 480 4 333
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINYES SR

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
m2022 76927 50984 195886 257 333 197 234 304 349 142692 103 845 186622 -73859 27 889
m2023 42253 -190561

Import (+)/ Export (-)
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Cezhraniéna odchylka prenosove] sistavy SR je rozdiel nameranych cezhraniénych prenosov oproti cbchodnym wvymenam spolu za vietky hranice.

Februar 2023




PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)
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N

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

(obchodne uznany vvkon)

Deri FCR % aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRVIMIN- MFRR+ MFRR-
1 25,1 122 -121 360 -17 150 -124
2 28,3 116 -124 360 -17 148 -128
3 298 123 -124 360 -17 150 -128
4 30,0 119 -120 360 -17 150 -126
5 30,0 119 -108 360 -17 150 -103
b 30,0 120 -105 360 -17 150 -97
7 28,5 116 -110 360 -17 150 -107
g 28,5 113 -110 360 -17 149 -94
9 284 113 -116 360 -17 150 -97
10 28,2 117 -114 360 -17 149 -124
11 27 A 114 -115 360 -17 147 -124
12 263 109 -119 360 -17 150 -93
13 28,5 110 -120 360 -17 150 -96
14 28,3 111 -120 360 -17 150 -126
15 26,8 118 -119 360 -17 150 -126
16 269 116 -107 360 -17 150 -128
17 28,0 118 -120 360 -17 150 -128
18 29,0 109 -116 360 -17 150 -126
19 30,0 115 -120 360 -17 149 -83
20 298 120 -120 360 -17 150 -95
21 299 120 -120 360 -17 150 -123
22 30,0 120 -120 360 -17 150 -104
23 30,0 119 -119 360 -17 150 -123
24 30,0 120 -120 360 -17 149 -119
25 30,0 120 -120 360 -17 150 -127
26 30,0 120 -118 360 -17 150 -96
27 30,0 120 -120 360 -17 150 -896
28 30,0 116 -119 360 -17 139 -130
Priemer 28,8 117 -117 360 -17 149 -114
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)
PpS Kladna RE ~ Zaporna RE
FCR 597 575
aFRR 4233 -3 869
IGCC 8619 5021
TRV3MIN 116 0
mFRR 0 4
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) = 45 o o O
Spolu 135665 9514 iy Echs FeR-
B aFRR+
18,3%
IGCC+
37,3%
aFRR-
@ SRN (KP)- O mFRR- B TRV3MIN+ 16,8%
0.2% 0,02% 0.5%
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