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Program stretnutia:

1. Viacnásobná aktivácia mFRR SA
2. Viacnásobná aktivácia mFRR DA
3. Viacnásobná aktivácia kombinácie mFRR SA a mFRR DA
4. Kombinácia aktivácie aFRR a mFRR
5. Certifikácie mFRR DA/SA – detail koncepcie technickej skúšky mFRR SA
6. Rôzne

Úvod



1. Viacnásobná aktivácia mFRR SA – 1 zariadenie

QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

PŽiadSA=8MW

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

ponuka RE mFRR DA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ponuka RE mFRR SA v DaE 0 0 0 3 5 3 3 5 3 0 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR SA 0 11 11 0

aktivácia MARI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

RIS PPS DA 0 0 0 0

RIS PPS SA 0 / 8 8 / 3 3 / 0 0



2. Viacnásobná aktivácia mFRR DA – 1 zariadenie

QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

ponuka RE mFRR DA v DaE 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0

ponuka RE mFRR SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 16 0 0

terminál ASDR mFRR SA 0 0 0 0

aktivácia MARI DA 3 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS DA 0 / 3 / 8 8 / 16 16 / 0 0

RIS PPS SA 0 0 0 0



3. Viacnásobná aktivácia mFRR SA + DA

QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

T=7,5min

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

ponuka RE mFRR DA v DaE 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0

ponuka RE mFRR SA v DaE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 8 0 0

terminál ASDR mFRR SA 0 3 0 0

aktivácia MARI DA 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS DA 0 / 5 5 / 8 8 / 0 0

RIS PPS SA 0 / 3 3 / 0 0 0



3a. Ponuka mFRR DA – 2 zariadenia, zámena a aktivácia

QH 1 QH 2



3b. Ponuka mFRR DA – 1 zariadenie, zmena hodnoty a 
aktivácia

PŽiadDA=0MW
Bid1



Stav sa nemení ani vstupom do platforiem PICASSO a MARI !!!

- aFRR sa hodnotí ako Pskut vs. Pžiad (s tím, že Pžiad = Pb + aFRR)
o povel na aFRR tak vychádza zo skutočného výkonu telemetrovaného poskytovateľom a nie z 

diagramového bodu z prípravy prevádzky
o Ak nie je aktivácia mFRR tak Pb = Pdg
o Ak je aktivácia mFRR tak Pb = Pdg + mFRR (realizácia je na poskytovateľovi)
o aktivácia aFRR tak nie je ovplyvnené potencionálnou neúspešnou aktiváciou mFRR (subjekt nedodrží 

predpísanú zmenu bázového bodu)
- mFRR sa hodnotí ako Pžiad mFRR vs. (Pb – Pdg)

o aktivácia aFRR do tohoto výpočtu vôbec nevstupuje
o rozdiel Pb-Pdg je rovnaká hodnota, ktorú má poskytovateľ telemetrovať v nových real-time signálech 

č.22 a č.36

V praxi tak vlastne poskytovateľ, ktorý zistí, že jednu zo služieb nie je schopný plniť (napríklad kvôli technickým 
problémom bloku), môže buď:
- meniť Pb (v súlade s úspešnou mFRR aktiváciou), na druhej strane však už nedodrží Pžiad (neúspešná

aktivácia aFRR)
- nemeniť Pb (neúspešná mFRR), ale už musí dodržať Pžiad (úspešná aktivácia aFRR)

SRV Alarm sa nemení, s HED Trenčín bilaterálne prorokujeme ich prevádzkové stavy podľa TP, Dok. B, 

4. Súčasná aktivácia aFRR a mFRR



Technická skúška mFRR SA - popis:

1. Aktivácia mFRR SA, variant s ponukou v terminály ASDR, 
2. Aktivácia mFRR SA bez ponuky SA (terminál ASDR) ponuka oboch súčasne až v nasledujúcej QH, sledujeme 

správnu činnosť terminálu a nábeh zariadenia
3. Kombinácia DA a SA ponuka v terminály ASDR: aktivácia SA, a po pár minútach aktivácia DA  = sledujeme 

reakcie a trendovanie a sčítanie, potom deaktivácia SA

Technická skúška mFRR DA - doplnenie:

1. Východzí stav: ponuka mFRR DA len v čase T = 0 až 15 min v DaE a terminály ASDR, ponuka SA = 0 MWh
2. Test aktivácia DA, pričom ponuka DA aj až od najbližšej 15 min: aktivácia DA v čase T-7 min a T-3 min, 
3. Deaktivácia mFRR DA v čase T+22,5min
4. Aktivácia SA do výšky ponuky DA (MARI vybralo ponuku DA na aktiváciu cez SA)

5. Certifikácie mFRR DA/SA – detail koncepcie technickej 
skúšky mFRR SA a doplnenia pri mFRR DA



5. Certifikát mFRR- DA – vizualizácia

Ideálny priebeh 
mFRR- DA



6. Rôzne a diskusia

o Otázky 
o Diskusia



Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Slovenská republika

Ďakujem za 
pozornosť
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