Mesacna sprava ES SR
Zza mesiac September 2023

Energia na
spravnom mieste




seps
\ PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
SEPTEMBER 2023

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
\/yroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéne indexy 2023 / 2022.

Velkost (MWh) Index(nﬂ;ﬂe;saén? Index kFOE;JIativny
\/yroba 2211 221 121,3 108.,5
Spotreba 1970120 98,1 90,7
Saldo -241 101

Saldo: Import (+) / Export (-)

Vyroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaciatkom nasledujuceho roka.

Mesacné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatasenie (MW) |  Datum (&as) Fre'(‘;z?c'a
Maximum 3 259 12.09.2023 (20:00) 50,007
Minimum 1884 03.09.2023 (02:00) | 49,994




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2023 36 37 38 39
Datum maxima 07.09. 12.009. 19.09. 26.09.
Cas maxima 20:00 20:00 9:00 20:00

Maximum (MW) 3 091 3259 3243 3 241
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrove 2314 1846 1886 1 886
Fosilne 452 494 172 531
Vodné 622 990 375 665
Fotovolticke 0 0 15 0
Ostatné 280 279 303 341
Celkova vyroba 3 668 3 609 2 751 3424
Saldo -578 -351 492 -183
PVE 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber precerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac
36. 37. 38. 39. September
Rok 2022 18,4 14,8 10,5 12,6 14,6
Rok 2023 19,4 19,8 18,2 17,2 18,8

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).



Slovenska 4.
elektrizaéna

prenosova

sustava

DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzden v roku 2023 36. 37. 38. 39.
den 07.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09.
hodina 20:00 | 20:00 | 9:00 | 20:00
FCR + planovana | 30,0 30,0 30,0 | 30,0
skutoéna | 26,9 26,9 | 30,0 | 29,9
aFRR + planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0
skutoéna | 114,7 | 65,9 | 68,0 | 109,0
AFRR - planovana | -115,0 | -115,0 |-115,0 |-115,0
skutoéna | -115,0| -69,0 | -79,0 |-115,0
TRV3MIN+ planovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
skutoéna | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
TRV3MIN- planovana 0,0 0,0 0,0 0,0
skutoéna 0,0 0,0 0,0 0,0
mERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutoéna | 150,0 | 150,0 | 144,0 | 150,0
mFRR- planovana | -130,0 | -130,0 |-130,0 |-130,0
skutoéna | -99,0 | -96,0 | -73,0 |-118.,0

Planovana: vykon pozadovany na nakup.
Skutoéna: nakupeny a obchodne uznany vykon.

Komentar: zdévodnenie rozdielu skuto¢nosti oproti planu viac ako 15 %.




&

seps

i \ 5. MESACNY POCET AKTIVACII
Mesacny pocet aktivacii v roku 2023
Typ TRV3MIN mFRR HV
NRE Spolu
Smer + — + — Dovoz
1 19 0 4 7 0 0 30
2 3 0 0 5 0 0 8
3 5 0 0 0 0 0 5
4 14 9 2 38 0 0 63
5 3 4 0 11 1 2 21
6 4 0 3 4 0 0 11
7 0 1 0 12 0 0 13
8 10 0 5 10 0 0 25
9 10 1 9 0 0 0 20
10 0
11 0
12 0
Spolu 68 15 23 87 1 2 196

NRE : Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENi NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne : . Instalovany | Dostupny Typ .. :
(lokalita) Zariadenie | vy on [MW] | vykon [MW] | vyroby | Z3ciatok Koniec
o 12.09.2023 | 12.09.2023
Malzenice TG1 4196 0 TE 14-08:00 16:21:00
. 29.09.2023 | 29.09.2023
Novaky TG2 110 0 TE 12:00:00 13:44:00

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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oo \ 7. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY
September 2023 Od zagiatku roka 2023
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh)| Index (%)
Prenesena elektrina 2158 112 89,3 21201 224 85,7
Straty elektriny 21694 89,1 218 431 92,2
Podiel strat na prenose (%) 1,01 1,03

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

8. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2023 (Hz) Datum a éas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,896 50,121 50,000 5.1. 0:00 26.1. 6:01
2 49,890 50,106 50,000 5.2.22:00 7.2.17:03
3 49,837 50,160 50,000 28.3. 18:55 19.3. 18:05
4 49,847 50,122 50,000 14.4. 9:03 9.4.12:43
D 49,883 50,117 50,000 23.5. 22:00 22.5. 6:00
6 49,858 50,118 50,000 26.6. 0:04 3.6. 10:53
7 49,880 50,116 50,000 11.7. 23:01 5.7. 6:00
8 49,868 50,130 50,000 10.8. 23:02 8.8. 11:20
9 49,865 50,112 50,001 11.9. 23:00 1.9. 18:03




Prilohy
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotreby dna 12.9.2023 (MWh

JE: 44776 FE: 10 585 VE: 7262 Ostatné: 5260 FVE: 2130 PVE: 1584 Saldo (vyvoz): 3 614
Vyroba : 71 597 MWh Spotreba: 67 983 MWh (z toho na precerpanie: 719 MWh)

Ostatné
7,3%

D Precerpavacie
2,2%

O Jadrové

O Fotovolticke 62.5%
s 70

Vodné
10,1%

H Fosilne
14.8%



L N
Seps Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - predbeiné udaje (MWh)

Slovenské Primdrny zdrof energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Spolu
gﬁ'l‘gisz:f;é Jadrova energia 1477 101| 1381861| 1573509 1304620| 1344042) 1320995| 1457 045| 1650618| 1458 245 o 0 0] 12978040
sstava Cierne uhlie 67 916 48 881 29025 34 586 11014 S 662 18176 23915 13561 o 0 0 256 736
Hnedé uhlie 121744 103951 104586 60 695 48925 60 669 64 274 64 142 55 650 o 0 0 684 636
Zemny plyn 187780 272107 21695%%| 165%67| 165621) 201136 178676 195248 171502 o 0 0] 1755435
Hutry plyn 31672 35015 35103 43 410 39928 37429 42429 33 160 41179 o 0 0 340 326
Taiky vykurovaci olej 35325 30771 33383 28314 40 890 41 358 36551 303593 25625 o 0 0 302 611
Motorova nafta 225 58 49 103 37 36 0 81 115 o 0 0 705
Iné pevné fosilne paliva 61 58 91 87 97 92 94 122 97 o 0 0 800
Iné ropné produkty 3254 1954 711 601 o 0 0 0 0 o 0 0 6519
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 447578 492797 420947 333762| 306512 350381 340200 347062 308129 0 0 0| 3347767
Vodna energia 401132| 435240| 468593| 467749 552204| 380447 257814 381851 280527 0 0 0| 3665556
Biomasa 50 603 41911 43 065 34 185 27891 30383 27 890 26 640 26011 o 0 0 308 583
Kvapaliny ziskané z biomasy 30701 41702 42518 35573 36421 32150 46332 43724 23345 o 0 0 332 466
Bioplyn 34732 29831 34 460 34539 36332 35847 35537 35 685 35504 o 0 0 312 457
Fotovoltika 13 670 32217 52 367 55500 70171 73 697 74 848 68 194 62 147 o 0 0 503 211
Veterna energia 372 460 388 308 331 176 212 226 275 o 0 0 2749
Sekundarne plynné paliva 2691 0 1906 2726 2767 2475 2178 2315 2287 0 0 0 19 345
Sekundarne kvapalné paliva 0 0 0 4] o 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekundame pevné paliva 5482 4942 5682 4670 4965 3582 5594 5237 5316 o 0 0 45473
Solarna termalna energia ] 0 1 1 1 1 2 5 5 0 0 0 17
Hydrotermalna energia T 15 2 0 o 0 10 10 12 0 0 0 56
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 138258 151078| 1803%4| 167503| 178883| 178310 152604 182035 154501 0 0 0] 1524367
Komunalmy odpad 9152 g 008 7612 8123 7470 5847 7123 8503 8099 0 0 0 69 936
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu 0 0 0 4] o 0 0 0 0 0 0 0 0
Skladkowy plyn 23g 657 754 775 808 715 731 710 646 0 0 0 6635
Plyn z Eistidiek edpadowych vad 618 784 856 899 970 849 879 732 674 o 0 0 7 262
Spolu - Ostatné 10 608 9445 9223 9797 9248 7411 8733 9946 9419 0 0 0 83 834
VYROBA SR 2475077 2470425| 2652666 2283831 2390889 2237544| 2306399 2571512| 2211221 o 0 0| 21599564
ZAHRANICIE SR (Saldo, Import +) 42 253| -1%0561| -27236%| -130441| -279807| -199236| -257319| -550001| -241101 o 0 0] -2163 088
SPOTREBA SR 2432824 2279865| 2380297 2153390| 2111082| 2038308 2049080 2021511| 1970120 o 0 0| 19436477
Spotreba PVE na preferpivanie 46 718 27 607 33853 35627 43020 47 458 50824 7627 33197 0 0 0 325929

Komentdr:

Vyroba: ddaje z merani na svorkach generatora, dodavka vyrobne do sastavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni (resp. 2z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE.
Zahraniie SR (Saldo): namerané cezhraniéné prenosy PS a cezhraniéné vwwmeny DS: Import (+), Export (-).
Spotreba SR: vratane spotreby PVE na prederpavanie.

September 2023
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

1500
1400
i ggg September /GWh/ 2022 2023
1100 Vyraba 1823 2211
1 000 Saldo /+Imp. -Exp/ 187 -241
900 Spotreba 2009 1970
800
700 1] 92022 /GWh/  w9-2023 /GWh/ lr
= 600 —————— —
= 500
400
300
200
100 B S— L1
-100
-200
-300
Jadrové Fosilne Vodné Obnavitel’né Ostatné Raklo Exp //+Imp,
m9-2022 /GWh/ 1109 301 272 131 9.3 187
49-2023 /GWh/ 1458 308 281 155 9.4 -241
Poznamka: za rok 2023 predbeiné hodnoty

Mesacny podiel zdrojov (2022)

TRy |
Obnovitefné
6,5%

Jadrové

55,2%

|

Mesacny podiel zdrojov (2023)

Obnovitefné |
7.0%

Vodné ——

12,7%

___/
Fosilne
13,9%

Jadrové
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PORUCHY V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2023

Vedenia Elektricke stamice
Mesiac Sacet
A0 220 110 Sucet 4000 220 11D Sucet

1 potet o a o 0 a o A 0 1]
KV 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 L) 0,0

2 poéet o a ] 0 a o O L] 1]
MWV 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

3 pocet 2 a o 2 a o D L] 2
MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

a pocet 1 [a] u] 1 a n] A L] 1
MV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 pocet D [a] u] 0 a n] A L] 1]
MWV 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

G pocet 2 0 o 3 1 o 0 1 4
MWV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 pocet O a o 0 a o A L] 1]
MWV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

& pocet 1 a o 1 a o A, L] 1
KV 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

9 pocet 1 a o 1 a o D L] 1
MWV 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

10 pocet 0 0 u]
MW 0,0 0,0 0,0

11 pocet 0 0 u]
MV 0,0 0,0 0,0

12 pocet 0 0 u]
MW 0,0 0,0 0,0

ShEet pocet a8 0 o 8 1 o 0 1 S
MWV 0,0 o, 0, O 0,0 0,0 o, 0,0 0,0 0,0

Poznambka:

Tabulka obsahuje prehfad pomich iba za mariadenia a prvky prenosovej sustavy SR (aj v pripadoch,
ak bola pricina poruchy mimo prenosowvej sustawy).
MWh — obmedzenie spotreby elektring ES SR mapriéinengd poruchou.
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Export 2022
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
nameranée hodnoty

CR HU
941 037 3 685
349 537 53017

September 2022 / 2023
Import 2022 = 1 279 903 MWh
Import 2023 = 647 316 MWh

A FL
33 267 301 915
82 966 161 797

EXPORT ELEKTRINY £ ES SR
namerane hodnoty

cR Hu
3 568 995 6281
127 272 653 157

September 2022 7 2023
Export 2022 = 1 093 280 MWh
Export 2023 = 888 418 MWh

(WY FL
o1 823 2107
71 800 236 188

September 2023
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
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Cezhraniénd odchylka prenosove] sistavy SR je rozdizl nameranych cezhraniénych prenosov oproti obchodnym vymenam spolu za vietky hranice,
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

(ohchodne umany vykon)

Deri FCR % aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRV3IMIN- mFRR+ mFRR-
1 29.5 106 -91 360 -39 150 -80
2 28,0 103 -83 360 -36 150 -71
3 28,0 102 -82 359 -4 150 -71
4 28,3 107 -58 360 -37 150 -83
5 28,1 108 -102 360 =37 150 -89
6 27,5 102 -102 360 -39 150 -89
7 26,5 90 -95 356 -39 150 -90
& 26,4 107 -100 351 -35 150 -90
9 27,6 108 - 3e0 -39 150 -76
10 28,0 103 -62 360 -39 150 -70
11 273 106 -81 359 -39 149 -7
12 26,4 91 -87 359 -39 150 -90
13 26,3 95 -91 360 -39 149 -87
14 26,3 110 -105 360 -39 150 -92
15 26,3 108 -96 360 -39 150 -88
16 29,6 103 -7h 3Je0 -39 150 il
17 29,4 102 -b64 360 -39 150 -72
18 29,1 92 -83 360 -39 149 -82
19 299 77 -70 360 -39 148 -92
20 26,7 80 -76 360 -39 150 -94
21 28,0 86 -80 360 -39 150 -95
22 28,3 a7 -80 360 -39 150 -99
23 28,1 107 -67 360 -39 150 -95
24 29,1 103 -68 360 -39 150 -94
25 29,1 107 -72 360 -39 150 -99
26 29,2 107 -5 3e0 -39 150 97
27 29,3 95 -78 360 -39 150 -100
28 29,3 106 -75 360 -39 150 -102
20 29,2 107 -76 360 -39 150 -97
30 29,1 105 -88 360 -39 150 -100

Priemer 28,1 100 -8 334 -3 150 -8b

September 2023
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zapoma RE
FCR 426 -456
aFRR 3629 -5 277
IGCC 8 369 -5 971
TRV3MIN 218 -37
mFRR 161 0
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) — -172
Spolu 12 803 -11 913
O IGCC+
33,9%

@ SRN (KP)-

0,7%

O FCR+ O FCR-
1.7% 1,8%

m aFRR+
14,7%

B aFRR-

B mFRR+ /" m TRV3MIN- B TRV3MIN+ 21,3%

0.6% 0,2% 0,9%
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