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Mesacna sprava ES SR
za mesiac Jul 2018



A.) CELKOVY PREHLAD

1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA

Maximum zataZenia ES SR bolo dna 10.7.2018 (utorok) vo vyske 3 773 MW o 13:00 hod. pri
frekvencii 50,027 Hz. Prepoditané na 50 Hz je to 3 769 MW. Spotreba na prec¢erpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na ¢erpanie v tento den bolo vo vyske 2 729 MW
0 3:00 hod pri frekvencii 49,997 Hz. Prepoéitane na 50 Hz je to 2 730 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dria 29.7.2018 (nedela) vo vyske 2 366 MW
o 6:00 hod pri frekvencii 49,979 Hz. Prepoéitané na 50 Hz je to 2 368 MW.

Spotreba elektriny v dern maximalneho zatazenia bez spotreby na ¢erpanie bola 79 589 MWh,
s ¢asom vyuzitia maxima 20,75 hodin. Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia so
spotrebou na éerpanie bola 79 738 MWh, s éasom vyuzitia maxima 20,79 hodin.
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T
2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 27 28 29 30
den 04.07. 10.07. 17.07. 27.07.
Cas tyZzdenného maxima 13:00 13:00 13:00 13:00
Maximum (bez éerp.) 3651 3773 3691 3604
Minimum (bez éerp.) (MW) 2688 2729 2575 2643
Spotreba (bez gerp.) (MWh) 77 808 78 289 72882 74 000
VyuZitie maxima (hod) 21,31 20,75 19,74 20,53
Spotreba na ¢erpanie (MWh) 8 148 67 25
Vyroba v ¢ase maxima (MW)

JE 1374 1361 1825 1814
TE 381 412 769 657
VE 253 364 388 355
FVE 300 261 224 294
Ostatné 375 392 365 363
Celkova vyroba 2 684 2790 3570 3484
Saldo 966 984 121 119
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 33 242 32913 44180 43873
TE 9 310 10 984 13184 10 700
VE 7 536 7 697 7 585 7 886
FVE 2511 2130 1837 2352
Ostatné 8 095 8 696 8 393 8 364
Vyroba 60 694 62420 75179 73175
Saldo 17 122 17 318 1911 2 996
Spotreba 77 816 79738 77 090 76 171

Saldo: Import (+), Export (-).
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Vyvoj teploty v SR

Priemerneé hodnoty [°C] Mesiac
Tviden: 27 28 29 30
Rok 2017 202 194 22 8 19 4 205
Rok 2018 197 20.0 20,8 233 21.0

Tyzden — kalendamy, od pondelka do nedele.
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3. DISPONIBILITA Pp$ V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzden 27 28 29 30
den 47. 10.7. 17.7. 27.7.
hodina 13:00 13:00 13:00 13:00
PRV + planovana 26,0 26,0 26,0 26,0
- skutofna 26,0 25,2 25,0 26,0
SRV + planovana 140,0 1450 162,0 145,0
- skutofna 1400 1450 1620 142.0
planovana 2550 2550 2550 255,0
TRV3MIN+
skutoéna 2550 2550 2550 2550
planovana -135,0 -135,0 -135,0 -135,0
TRVIMIN skutoéna -135,0 -135,0 -135,0 -135,0
planovana 2150 2150 2150 215,0
TRV10MIN+
skutofna 2150 2150 2150 2150
TRV1OMIN- planovana -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
skutofna -100,0 -100.0 -100,0 -100.,0
planovana 98,0 95,0 93,0 99.0
-+
TRVISMIN skutofna 50,0 49.0 40,0 33,0
TRV15MIN- planovana -105,0 -105,0 -105,0 -105,0
skutoéna 96,0 -96,0 -56,0 -97.0
ZNO planovana 70,0 70,0 70,0 70,0
skutoéna 82,0 116,0 78,0 112,0
V0 planovana -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
skutona 0.0 0.0 0.0 0.0

Planovana: vykon poZadovany na nakup. Skutoéna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
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4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV v roku 2018

TRV3MIN TRV10MIN TRVA15MIN ZNO ZVO HV NRE | Spolu

+ - + - + - Dovoz
1 7 o 0 2 2 [l 0 0 0 0 27
2 10 1 0 0 11 0 2 0 0 0 24
3 11 a8 3 0 4 5] 0 0 0 0 32
4 9 15 0 0 0 6 0 0 0 0 30
5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 5 a 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 3 1 2 0 5 0 0 0 0 0 11
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 49 50 5 2 22 19 2 0 0 0 149

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. NEDOSTUPNOST VYROBNYCH ZARIADENi NAD 100 MW

Nazov
elektrarne
(lokalita)

Novaky

Novaky

Vojany

Vojany

Cierny Vah

Novaky

Zariadenie

TG1

TG1

TGS

TGHE

TG1-TG6

TG2

Instalovany

vikon

[MW]

110

110

110

110

734 4

110

Dostupny
vykon

[MW]

Typ
vyroby

TE

TE

TE

TE

PVE

TE

Zaciatok

05.07.2018
2258

09.07.2018
10:12

09.07.2018
19:25

11.07.2018
06:56

18.07.2018
07:00

21072018
00:25

Koniec

09.07.2018
04:41

09.07.2018
13:53

09.07.2018
21:14

11.07.2018
09:23

19.07.2018
20:00

22.07.2018
02:09

Poznamka

porucha

porucha

porucha

porucha

EZ

Poznamka: nedostupnost vyrobnych zaradeni trvajuca dihsie ako 1 hodinu, ktore sa vyskytl v
prevadzke (nie su tu planované odstavky). IV — iné vplyvy, EZ — elektrarenska zaloha.
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m®s] Odtok [ m?s]
pomery min. max. priemer priemer
WVE Orava 5.1 116,0 19,5 3.2

VE L. Mara 174 1910 353 235
VE Hriéov 66,2

V porovnani s minulym mesiacom stapli pritoky v priemere o 12,7 m3/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky vySsie v priemere o 34,3 m¥/s.

Stav 1.7.2018 1.8.2018

' odnych Kota Zas. vody |[Naplnenie Kdta Zas. vody |Naplnenie
Nadrzi [m.n.m.] [mil.m?] [ % ] [m.n.m.] | [mil.m?] [% ]
Orava 597 69 199 20 67,74 798,72 224 50 76,35
L. Mara 562,19 290,99 84 20 562,93 305,48 88,39
Dobsina 785,19 9,63 84 43 784,82 9,34 81,89
Ruzin 325 95 46,24 95 43 32551 44 78 92 42

spolu: 546 06 spolu: 584 11

Zasoby vody vo vodnych nadrziach spolu su oproti rovnakému obdobiu minulého roka celkovo
vy3sie 0 22,4 mil. m>.

Oproti skutoénosti z jula 2017 su zasoby vody vy3sie v nadrZiach: Orava, Liptovska Mara, DobSina
i Ruzin.

Jalové prepady na VE ( v zatvorkach je uvedeny max. prepad v m3/s ):

Jalové prepady na VE sme nezaznamenali.
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v jali vyssia s
indexom 100,8 %. Oproti minulemu roku je index kumulativne] spotreby elektriny od zaciatku roka
1005 %. Uvedené indexy su predbezne hodnoty. Priemerna frekvencia v ES SR bola tento mesiac
50,002 Hz.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Jul 2018 Od zaciatku roka 2018
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Frenesena elekirina 2 288 929 90,1 15 647 306 82,8
Straty 19 410 69,6 147 077 [ENG
FPodiel strat na prenose (%) 0,85 0,94

Frenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektnny do PS5 5R.
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Prilohy
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ZAVISLOST SPOTREBYELEKTRINY ES SR NA TEPLOTE
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3800

3700

3600

3400

3300

3200

3100

3000

2900

Zat'azenie ES SR v diioch t¥yzdennych maxim
(bez spotreby PVE na precerpavame)

/

5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
hodiny
[ +7  —107 17.7 7.7
streda utorok utorok piatok

| 4.7.2018 10.7.2018 17.7.2018 27.7.2018

MAXIMUM (MW) 3651 3773 3 691 3 604
MINIMUM (MW) 2 688 2729 2575 2 643
TEPLOTA (°C}) 20,6 20,2 20,0 23.3

SPOTREBA (MWh) 77 808 79 539 77 024 76 146

Jal 2018
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dina 10.7.2018 (M'Wh)

JE: 32913 TE: 10984 VE: 7 018 Ostatné: 8696 FVE: 2 130 PVE: 680 Saldo (dovoz): 17 318
Vyroba : 62 420 MWh Spotreba: 79 738 MWh (z toho na precerpanie: 148 MWh)

O PVE

(m}
Saldo 0.9%

21,7%

O JE
41.2%

O Ostatné
10.9%

B TE

a
Yo 13.8%

8.8%
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2018 - predbeiné udaje (MWh)

Primdrny zdraj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12 Spolu
Jadrova energia 1414021) 12755995 1413212 1191520 1082043 1020627 1223 4596 1} 1] a 0| 0] 8620918
Ciene uhlie 55 763 109620| 111 274 21477 L9563 86 387 133 6286 1} o [} 0| L1} 678 421
Hnedé uhlie 160 537 147283 164935 141588 122 362 113 297 120679 1} 1] a 0| 0| 971336
Zemny plyn 205 170) 1915%6( 186974 131474 105 568 821 501 126173 1} o [} 0| L1} 1028 856
Hutmy plyn 54 743 47032 55 645 48 712 L3615 47 390 45 976 i} o 1] 0| a 357 114
"i'aikir\r\rkurmraci olej 37 &38| 36 668 37 Be4 32171 43 078 40 285 41 634 o ] [} 0| L1} 274 355
Motorova nafta [ 115 ] 4 15 34 22 1} o [} 0| L1} 357
Iné pevné fosilne palivd 0| 4 [ 15 20 23 29 ] o] 4] 0 1] 97
Iné ropné produkty 713 597 1] [} o 0| 525 o ] [} 0| 0| 13841
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 554 637 53251% G556546| 435442 389 831 369917 472715 1} 1] a 0| 0] 3312417
Vodnd energia 602 226 381031 367953 443251 381673| 306693 268387 1} 1] 1] 0| 0 2757 294
Biomasa 102 654 95 443 104 544 103171 104 872 59 208 54761 1} o a 0| a 705 051
Bioplyn 55 DEE| 48 863 51045 45 436 52434 45 584 46 638 1} 1] o 0| Q 352 130
Fotovoltika 14 518 23 808 38531 63 141 79595 66 348 74522 1} 1] a 0| 0| 365 461
Veterna energia 545 302 615 740 254 318 263 i} o 1] 0| 0| 3078
Sekunddrne plynné paliva 1856 186 2575 2455 23808 1718 1985 1} 1] a 0| 0| 13 588
Sekundarne kvapalne paliva o a a [i] o o o a [u] [i] 0| o [u]
Soldrna termalna energia 0| a a 4] o o o a [} 4] 0 0 [}
Hydrotermalna energia 58 52 104 161 164 115 79 o ] [} 0| L1} 733
Spolu - Obnovitelne [okrem VE) 174 698 1e8654( 157 813| 224105 240 168| 216291 218313 1} ] [} 0| 0 1440 040
Komunalny cdpad 8684 4 104 8373 708z 3115 FETN & 829 o ] [} 0| L1} 45563
Kvapaliny ziskane z komun. odpadu o 1 a [i] o o 0 a [u] [i] 0| 0 2
Sklddkowy plyn 6E3| 646 [ &30 676 642 583 1} 1] o 0| Q 4531
Plyn z Cisticiek odpadovych vad 845 5925 553 1063 912 930 83z o ] [} 0| L1} 65039
Spolu - Ostatné 10 221 S 681 10 027 avrms 4703 8945 8 245 1} 1] 1] 0| 0 56 606
VYROBEA SR 2755804 2364284 2545992 2309 133 2098417( 1922 476 2191 19| o o 1] 0 0] 16 187 274
ZAHRANICIE SR (Saldo, Imp +) 75 6959 272240 290483 122359 396391| 516525 214029 1} 1] a 0| a 1887 731
SPOTREBA 5R 2831503 2636524| 2836480 2431492 2 434 808| 2435 001 2 405 193| o o 1] 0| 0] 18075 005
Spotreba PVE na preterpdvanie 45 385 34 800 35 2439 38 760 33913 38 675 12522 1} 1] a 0| a 253 304

Komentdr:

‘Wyroba: udaje z merani na sworkdch generdtora, dodavka wirobne do sistavy, wiroba elektriny vo wlastnom zariadeni [resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste], nahldsené virobcami na OKTE.
Zahranifie SR (Salde): namerang cezhraniéng prenosy PS a cezhraniéné wymeny DS; Import {+), Export {-).
Spotreba SR: vritane spotreby PVE na preferpivanie.

Jal 2018
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PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

1400
1300 |
1200 | ®2017/GWh/ =2018/GWh/ |
1100 —
Jal /GWh/ 2017 2018
1400 Vyroba 2297 2191
900 88 214
= Spotreba 2 385 2 405
= 800
Qo
700
600
500
400
300
200
100 —
? Sald
Jadrové Fosilne Vodné Obnovitel'né Ostatné e
[+Imp, -Exp/
2017 /GWH 1305 434 315 232 10,6 88
12018 /GWH/ 1223 473 268 218 8,2 214

Rok 2018 - predbezné hodnoty

Jal 2018
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PORUCHY WV PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2018
Vedenia Elektricke stanice .
Mesiac Sucet
400 220 110 Suadet 400 220 110 Suéet
1 pofet ] o o] ] o (8] (o] (4]
WV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
P poéet 2 o o] 2 1 (o] 0 1 3
W 0.5 0,0 0,0 0.5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.5
3 poéet o] o o 0 2 o o 2 2
MWW 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a pofet 1 o] o] 1 [a) (8] (o] (4] 1
W 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
5 pofet ] o o] ] o (8] (o] (4] [+]
WV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
6 poiet 1 o 8] 1 1 o o 1 2
W 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 potet o] o] o] 1] [} o] 0 (4] [*]
MWW 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g pofet o 1] o
W 0,0 0,0 0,0
9 pofet o o o
I 0,0 0,0 0,0
10 poiet o o o
W 0,0 0,0 0.0
11 potet o 1] o
MWW 0,0 0,0 0.0
12 poéet o 1] o
MW H 0,0 0,0 0.0
sucet pofet 4 o o] 4 4 0 (o 4 a
I 0.5 0,0 0,0 0.5 0,0 0.0 0,0 0,0 0.5
Pozrnamka:

Tabulka obsahuje prehlfad porach iba za zariadenia a prvky prenosowvej sastavy SR (aj v pripadoch ak
bola pricina poruchy mirmo prenosowve] sustawvy).
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POCETNOST VYSKYTU FREKVENCIE
_ -
Z2 2 2 =8 £ ¥ =2 F E = 2 2 2 E = = = =
5T 5 = 75 5 5 =52 57 F =2 5 58 58 52 =52 =5 = = =
F(H=z)
ROK 2018 ROK 2017
Max (Hz) Min{Hz) Prienmer Priemer
[kum_ roka [50,1190 49 851 50,002 50,002
Mesiac 1 50,106 49,888 50,001 50,002
2 50,117 49,851 49,995 50,002
3 50,119 49,892 50,006 50,002
4 50,111 49,889 S50, 004 50,001
5 50,092 49,905 50,001 50,002
(51 50,117 49,904 50,002 50,003
r 50,091 49,8830 50,002 50,002
a8
=]

50,20
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
30000

46000 =
42000 +——o N B

38000 b - -
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30000 TN -
26000 -
22000 4
15000

I!. .!

14000 {18 ii' - .i
10000 - !'E g - !'
6000 111

§ 2000 |- .

] MMM

22000 L
6000 LB . . . .. . - . - . - -
BloEe BN BN B W B S B O = . . . . e

14000 BB N N O N B

18000 LB . . - - . 1 - . - -
22000 LB . . . .. . - . - . - -
200 {-R-B-0-B-B-B-@ - . - . - -B-B-

TGS B BN S S E— N W N B . . = O ..

-34000
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-38000
42000
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[ [ 04 mmH mmPL —UuA ——SATDO 400+220 kV

27 28 29 30 31

s om M

Jal 2018
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FAST i o -

IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
nameranéd hodnoty
800 000
Import 2017 = 1 123 695 MWh
700 000 Import 2018 = 950 319 MWh
600 000
500 000
=
= 400 000
=
300 000
200 000
100 000
[} . E—
CR HuU LA PL
Import 2017 712 074 (o] 191 417 430
m Import 2018 651 708 1 3 802 294 308
EXPORT ELEKTRINY Z ES SR
namerane hodnoty
800 000
Export 2017 = 1 035 502 MWh
700 000 Export 2018 = 736 290 MWh
600 000
500 000
=
= 400 000
=
300 000
200 000
100 000
4] -
CR HuU A PL
Export 2017 338 746 512 288 650 2
m Export 2018 J02 606 378 129 193 17
Jal 2018
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CEFZHRANICNE ODCHYLKY PS SR

80

A0

MWh

-40

=120

1 2 3 A 5 (=3 7 a8 a 10 11T 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 F4 25 26 27 2B 29 30 31

+ Export, - Import def

Certranicna odchylka PS SR je rozdiel nameramych cerhranic mych prenosow oproti
obchodmym planom na arowni prenosovej sastavy, spolu za wsetky hranice.

VIYWVO] CEFHRANICNE] ODCHYLKY PS SR
200

—400

—&00

1 2 3 -+ 5 5 7T 8 @ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 235 26 27T 2B 20 30 31
defi

+ Export, - Import

Wyneo cezhraniénej odchylky PS SR je kumulacia dennych hodnot odchylok.
Py den mesiaca je kumulovana hodnota za predchadzajuce obdobie.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)

800 800
ZNO
700 1 700
MW
600 600
500 + 500
400 A 1 400
300 TRV3IMIN= 1 200
200 4 1 200
100 100
0 0
-100 -100
-200 200
TRVIMIN-
-300 -300
¥
BN e
-400 4 . L -400
T T TRVISMNT N
-500 -500

1 2 32 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3N

oPRV+ @SRV+ pTRVIMIN+ gTRVIOMIN+ @TRVISMIN+ oZNO gPRV- gSRV- oTRVIMIN- aTRV10MIN- uTR‘lHSMIN-l

Jul 2018
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR

1200
1100
1000
S00
300
700
mHV Dovoz
600 BNRE+-
500 azvo
AQ0D BZNO
300 BTRV15MIN-
B TRV1SMIN+
= 200
= O TRV10MIN-
= 100 BTRVIOMIN+
0 BTRV3IMIN-
100 ETRV3MIN+
200 BSRV-
ESRV+
-300 OPRV-
-400 OPRV+
-500
-600
-700
-300
500 Poznamka: vyhodnotenie SRV je vratane e-GCC.
1T 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jul 2018
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

8 TRV3MIN+
0,1%

\

0.5% 2,2%
O PRV ()
/ 2
l A
|

B SRV () -
47,1%

Poznamka: vyhodnotenie SRV je vratane e-GCC.

PRV (+) PRV (1) SRV (+) SRV () TRV3MIN+  TRV3MIN- TRV10MIN+ TRV1OMIN- TRV15MIN+ TRV15MIN-
496 -481 10915 -10 735 22 -2 26 0 114 0
INO o NRE +/- Dovoz HV Kladna RE  Zaporna RE
0 0 0 0 11573 -11 218
TRV10MIN+ 8 TRV15MIN+
01% _ | O PRV (+)

B SRV (+)
47,9%
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ES SR

550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
= 200000
=
= 250 000
200 000
150 000
100 000
50 000 I
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m2017 469051 304 455 127663 353244 216633 388019 88193 125472 151674 396991 199066 209 121
w2018 75699 272240 290488 122359 396391 516525 214 029
Import (+) [ Export (-) mesiace
Jul 2018
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