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za mesiac Januar 2020



A.) CELKOVY PREHLAD
1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA
Maximum zatazenia ES SR bolo dna 24.1.2020 (piatok) vo vyske 4 485 MW o 9:00 hod. pni

frekvencii 50,009 Hz. Prepocitang na 50 Hz je to 4 484 MW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na Cerpanie v tento den bolo vo vyske 3 253 MW
0 2:00 hod pri frekvencii 50,015 Hz. Prepoéitang na 50 Hz je to 3 251 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dnia 1.1.2020 (streda) vo vyske 2 569 MW o
4:00 hod pri frekvenci 50,023 Hz. Prepocéitang na 50 Hz je to 2 567 MW.

Spotreba  elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na ¢erpanie bola 94 405 MWh,
s ¢asom vyuZitia maxima 21,05 hodin. Spotreba elektriny v defl maximalneho zataZenia so
spotrebou na ¢erpanie bola 95 070 MWh, s ¢asom vyuZitia maxima 21,20 hodin.
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2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 1 2 3 4 5
den 03.01. 10.01. 14.01. 24 .01. 286.01.
Cas tyzdenného maxima 17:00 9:00 9-:00 9:00 9:00
Maximum (bez &erp.) 3928 4 388 4 469 4 485 4 417
Minimum (bez erp.) (MWV) 2 984 3223 3199 3253 3164
Spotreba (bez erp.) (MWh) 84 811 92 736 94 249 94 405 94 450
VyuZitie maxima (hod) 21,57 21,13 21,09 21,05 21,38
Spotreba na erpanie (MWh) 752 1065 1649 665 1247
Vyroba v ¢ase maxima (MW)

JE 1944 1943 1942 1940 1939
TE 834 865 907 958 a46
VE 757 541 407 646 556
FVE 1 23 a 48 2
Ostatné 393 385 398 383 401
Celkova vyroba 3927 3755 3 660 3974 3 844
Saldo 0 633 809 511 573
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 46 744 46 700 46 683 46 647 46 656
TE 17 058 17 535 18 120 20 900 19 866
VE 11 492 9650 8819 8 466 8394
FVE 229 375 147 916 75
Ostatné 7730 7441 8 059 8046 8516
Vyroba 83 254 81701 81828 84 974 83 507
Saldo 2 308 12 099 14 070 10 096 12 190
Spotreba 85 562 93 801 95 898 95 070 95 697

Saldo: Import (+), Export (-).
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VVyvoj teploty v SR
Priemerneé hodnoty [°C] Mesiac
TyZdern: 1 2 3 4 )
Rok 2019 0,2 -2 0.8 -3.3 1,5 -1.1
Rok 2020 -0.5 -1.1 -1.1 -1.9 3.1 -0.7

Vyhodnotenie priemerne] teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke vyvoj teploty v SR® — kalendamy, od pondelka do nedele.
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3. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tvzden 1 2 3 4 5
den 3.1. 10.1. 14.1. 24 1. 28.1.
hodina 17:00 | 9:00 9:00 9:00 9:00
PRV planovana 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
B skutoéna 26,5 26,5 27,0 27,0 27,0
SRV # planovana 1350 | 1350 | 1350 | 135,0 | 135,0
B skutoéna 1240 | 1350 | 134,0 | 134,0 | 135,0
planovana 2550 | 255,0 | 255,0 | 2550 | 2550
TRV3MIN+ skutotna 2550 | 255,0 | 255,0 | 2550 | 2550
i planovana -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0
TRV3MIN skutoéna -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0
planovana 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150
TRVIOMIN+ skutotna 2150 | 215,0 | 215,0 | 2150 | 2150
planovana -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0
TRVIOMIN- skutoéna -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0
planovana 80,0 75,0 70,0 70,0 75,0
TRVISMIN+ skuto&na 520 | 470 | 540 | 560 | 53,0
i planovana -120,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0
TRVISMIN skutoéna -120,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -115,0
ZNO planovana 75,0 80,0 85,0 85,0 80,0
skutoéna 72,0 91,0 59,0 85,0 63,0
ZV0 planovana -10,0 | -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
skutoéna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planovana: vykon poZadovany na nakup. Skutoéna: naklpeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdévodnenie rozdielu planu oproti skutoénosti viac ako 15 % (TRV15MIN+ a ZNO sa

hodnoti spolu).
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4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV v roku 2020
TRV3MIN TRV10OMIN TRVA5MIN ZNO ZVO HV NRE | Spolu
+ - + - + - Dovoz
1 5 11 0 0 4 0 0 0 0 0 20
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Spolu 5 11 0 0 4 0 0 0 0 0 20

NRE : Negarantovana regulacna elekirina
HV: Havarijna vypomoc
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T,
B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. NEDOSTUPNOST VYROBNYCH ZARIADENi NAD 100 MW

Nazov Instalovany | Dostupny T
elektrarne Zariadenie vykon vykon v 'rﬁ: Zaciatok Koniec Poznamka
(lokalita) [MW] mw | VYTORY
05.01.2020 08.01.2020
MNovaky TG1 110 0 TE 13:24 00:00 porucha
13.01.2020 14.01.2020
MNovaky TG 110 0 TE 00:44 16:00 porucha
20012020 22 012020
Vojany TGS 110 0 TE 15:46 00:00 EZ
21.01.2020 21.01.2020
Malzenice TG1 4196 0 PPC 04:00 07:08 porucha
i 28.01.2020 28.01.2020
Cierny Vah TG3, 4 244 8 0 PVE 07:00 17:35 EZ
i 29.01.2020 29.01.2020
Cierny VYah TGh, 6 244 8 0 PVE 07:00 13:45 EZ

Poznamka: nedostupnost vyrobnych zariadeni trvajuca dlhsSie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v
prevadzke (nie su tu planované odstavky). IV — iné vplyvy, EZ — elekirarenska zaloha.
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m®s™] Odtok [ m®s™]
pomery min. max. priemer priemer
VE Orava 6,0 2272 12,1 12,8
VE L. Mara 13,2 227 17.8 255
VE Hriov 75,6

V porovnani s minulym mesiacom klesli pritoky v priemere o 7,6 m?¥/s.
Oproti rovnakému obdaobiu minulého roka boli pritoky nizsie v priemere o 16,2 m3/s.

Stav 1.1.2020 1.2.2020

\Vodnych Kota Zas. vady [Naplnenie Kdta Zas. vody |Naplnenie
NadrzZi [m.n.m] [mil.m?] [ % ] [man.m] | [mil.m?3] [ %]
Orava 59902 232,04 78,91 598 55 22025 74,90
L. Mara 562,89 304,69 88,16 561,09 27013 78,16
Daobsina 784 83 9,35 81,96 78439 9.01 78,96
RuZin 32518 4372 00,22 324,96 43,02 88,79

spolu: 589 .80 spalu: 542 41

Zasoby vody vo vodnych nadrziach spolu s oproti rovnakému obdobiu minulého roka celkovao
vyssie 0 97,6 mil. m3.

Oproti skutoénosti z januara 2019 su zasoby vody vy3sie v nadrziach: Orava, Liptovska Mara a
Ruzin.

NizSie oproti skutocnosti z januara 2019 su zasoby vody v nadrZi: Dobsina.

Jalové prepady na VE sme nezaznamenali.

Intenzivne nadlepSovanie vody z VE Orava a Liptovska Mara pre zamedzenie tvorby ladovych
ukazov na toku Oravy a Vahu nebolo realizované.
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v januar niZsia
s indexom 97,8 %. Oproti minulému roku je index kumulativnej spotreby elektriny od zaciatku roka
a7.8 %. Uvedené indexy su predbezneé hodnoty.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Januar 2020 Od zaciatku roka 2020
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 3479 595 105,7 3479 595 105,7
Straty 46 462 127,9 46 462 127,9
Podiel strat na prenose (%) 1,34 1,34

Prenesena elektrina je vyvhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

4. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2020 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,885 50,159 50,000 28.1. 22:00:37 21.1.6:01:23
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Prilohy
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DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na precerpavanie)
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotreby dna 24.1.2020 (M'Wh)

JE: 46 647 TE: 20 900 VE: 7 729 Ostatne: 8 046 FVE: 916 PVE: 737 Saldo (dovoz): 10 096
Viroba : 84 974 MWh Spotreba: 95 070 MWh (z toho na preéerpanie: 665 MWh)

O Saldo O PVE
Ostatne 10.6% 0.8%

O JE
49,0%
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2020 - predbezné ddaje (MWh)

Primdrny zdraj energie / Mesioc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu
Jadrovd energia 1 446 5345 1} 0 a a 0| 0 1} o a 0 0] 1445545
Cierne uhlie 75 543 o 0 [} 1] 0l L1} o o [} 0 0 79548
Hnedé uhlie 152 193 1} 0 [} 1] 0| L1} 1} o [} 0 0 152193
Zemny phyn 3539 477 1] 0 o ] 0| 1] 1] o o 0 1] 399 477
Hutny plyn 15 766 o 0 [} 1] 0l L1} o o [} 0 0 15 766
Tadky vykurovaci olej 36 380 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o 0 36 380
Motorovs nafta 122 1] 0 o ] 0| 1] 1] o o 0 1] 122
Iné pewné fosilne paliva 47 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o 0 47
Iné ropné produkty 14 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o 0 14
Spolu - Fosilne palivé [okrem JE) | 528 04¢] 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0| &s204s
Vodnd energia 297 965| 1} 0 a 1] 0| 0 1} o a 0 0 297 569
Biomasa 105 813 o 0 [} 1] 0l L1} o o [} 0 0 105 813
Bioplyn 52 573 1} 0 [} 1] 0| L1} 1} o [} 0 0 52673
Fotovoltika 16 330| 1] 0 o ] 0| 1] 1] o o 0 1] 16330
Veterna energia 254 o 0 [} 1] 0l L1} o o [} 0 0 254
Sekundarne plynné paliva 2000 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o 0 2000
Sekundarne kvapalng paliva 0 1] [1] 4] 4] 0 [1] 1] 4] 4] o 0 o
Sekunddrne pevné palivd 1760 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o o 1760
Soldrna termdina energia 0 o 1] o o 0 1] o o o o 0 o
Hydrotermalna energia 13 1} a a a 0| a 1} o a 0 0 13
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 178 845 1} 0 a 1] 0| 0 1} o a 0 0 178 849
Komunalny ocdpad 8998 1] 0 o ] 0| 1] 1] o o 0 1] 8998
Kvapaliny ziskané z kemun. cdpadul 352 a a 4] 4] o 1] a 4] 4] o 0 352
Skiddkovy plyn 572 1} a a a 0| a 1} o a 0 0 972
Phyn z Cisticiek odpadovych wod 525 1} 0 [} 1] 0| L1} 1} o [} 0 0 925
Spolu - Ostatné 11 248 1} 0 a 1] 0| 0 1} o a 0 0| 11 248
VYROBA SR 2623 057 o o 1] 1] 0 0 o o 1] 0 0| 2623057
ZAHRANICIE SR (Salde, Import +) 246 300 1} 0 [} 1] 0| 0l 1} o [} 0 0| 245 300
SPOTREBA SR 2 869 357 o 1] L] 1] o o 1] o L] 0 0 2869357
Spotreba PVE na precerpavanie 23 352 il 0 L] ] o o 1] o L] 0 o 231352

Komentdr:

Wyroba: ddaje z merani na svorkdch generatora, dodavka wyrobne do sistavy, wyroba elektriny vo vlastnom zariadeni [resp. z merani na uréenom odovzddvacom mieste), nahldsens vrobcami na OKTE.

Zahranitie SR [Salde): namerané cezhraniéné prenosy PS a cezhranicng wymeny DS; Import (+), Export {-].
Spotreba Sﬁjﬁrgtane spotreby PVE na precerpavanie.

anuar
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2 B e : Saldo
Jadrové Fosilne Vodné Obnovitel'né Ostatné
/+Imp. -Exp/
2019 /GWI/ 1437 695 387 167 58 243
M 2020 /GWI/ 147 688 208 179 112 246

Rok 2020 su predbemé hodnoty.
Mesacny podiel zdrojov na spotrebe (2020)

Mesacény podiel zdrojov na spotrebe (2019)

Ostatné
0,2%

e —

Vodné
10,4%

0ZE

Ostatné

Saldo

0,4% ’/ 8,6%

Jadrové
50,4%
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PORUCHY V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR VvV ROKU 2020
Vedenia Elektricke stanice
Mesiac Sucet
400 220 110 Sucet 400 220 110 Suacet
1 poifet 1 0 0 1 (o] a o ] 1
WV N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
2 pofet 0 0 0
MW i, 0 0,0 0,0
3 pofet 0 4] 1]
MWW Hh 0,0 0,0 0,0
4 poiet 1] 0 0
MW 0,0 0.0 0,0
5 poéet 0 0 0
MW i, 0 0,0 0,0
6 pofat 0 0 0
NV 0,0 0,0 0,0
7 poéet 1] 0 0
MW R i, 0 0,0 0,0
8 pofat 0 0 0
MWW h 0,0 0,0 0,0
9 poéet 1] 0 0
NV R 0,0 0,0 0,0
10 poéct 0 0 0
MW i, 0 0,0 0,0
11 pofat 1] 0 [i]
NV 0,0 0.0 0,0
12 poiet 1] 0 0
MW h 0.0 0.0 0.0
sacet poéet 1 0 1
MW i, 0 0,0 0,0
Poznamka:

Tabulka obsahuje prehfad porich iba za zariadenia a prvky prenosovej ststavy SR (aj v pripadoch ak
bola pricina poruchy mimo prenosovej sistavy).
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTIRINY PS SR
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
mamerane hodnoty

Import 2019
Import 2020

1 599 885 MWh
1 841 102 MVWh

CR HU A,
1187 217 75 o
1 264 846 o

o
EXPORT ELEKTRINY Z ES SR
namerané hodnoty

PL
412 593
576 256

Export 2019 = 1 356 463 MWh
Export 2020 = 1 594 302 MWh

!

CR HU iy
212 950 854 405 392
267 1 067 480 527 051

T
B

Januar 2020

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s.

20



SALDO NAMERANYCH CEZHRANIENYCH VYMEN ELEKTRINYES SR
300 000
250 000
200 000
150 000
£=
=
=
100 000
50 000
” [l
-50000 1 2 3 4 5 b T a8 ] 10 11 12
m2019 243422 143016 -24666 226 117 -43145 144537 197360 77124 267166 282784 54209 131674
m2020 246 300
Import (+) / Export (-} mesiace
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MWh

MWh

CEZHRANICNE ODCHYLEY PS SR
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Cezhranitna odchylka PS SR je rozdizl nameramy ch cezhrani@mych prenosov oproti
obchodmym planom na drovni prenosovej sastavy, spolu za vSeiky hranice.

AVYVOS CEZHRANICNES ODCHYLEY PS SR
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wyhwo] cezhraniéne] odehylky PS SR je kumulacia dennych hodndt odchylok.
Prvy def mesiaca je kumulovana hodnota za predchadzajice obdobis.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)

800 800
700 ZNO | 700
TRV15MIN+
600 600
500 500
400 1 400
300 | 1 300
TRVIMIN+
200 - 1 200
100 100
0 0
-100 -100
-200 TRV3MIN- 200
-300 i -300
-400 4 400
TRV15MIN-

-500 ."_hh———-_d————_rfﬂ_h‘h—_—_—___mnﬁa—__fh‘h—_—_____;. -R00
-600 -600
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" OPRV+ @SRV+ OTRVIMIN+ @TRVAOMIN+ BTRVISMIN+ OZNO OPRV- @SRV- OTRVIMIN- @TRVIOMIN. @TRVISMIN. =ZVO |
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)

Deii PRV * SRV + TRVIMIN+ TRVIMIN- TRVIOMIN+ | TRVIOMIN- | TRVISMIN+ | TRV15MIN- ZNO ZVO
1 26,3 120 255 -135 215 -100 h2 -105 G2 0
2 26,2 120 255 -135 215 -100 47 -110 74 0
3 26,0 121 255 -135 215 -100 bl -117 73 0
4 25,8 121 255 -135 215 -100 53 -112 a7 -3
5 26,5 123 255 -135 215 -100 47 -113 L 0
6 25,8 123 255 -135 215 -100 48 -118 72 -3
7 26,3 120 255 -135 215 -100 47 -113 70 0
8 25,7 121 255 -135 215 -100 47 -114 79 0
9 25,9 127 255 -135 215 -100 a0 -114 89 0
10 26,0 127 255 -135 215 -100 a0 -G8 80 0
11 25.8 121 255 -135 215 -100 a0 -101 73 0
12 26,3 121 255 -135 215 -100 47 -112 76 0
13 26,4 127 285 -135 215 -100 a1 -115 77 0
14 26,3 128 285 -135 215 -100 60 -113 T2 0
15 26,7 126 285 -135 215 -100 it -113 76 0
16 25,9 124 255 -135 215 -100 56 -115 76 0
17 26,6 127 255 -135 215 -100 54 117 79 0
18 26,6 123 255 -135 215 -100 a0 -110 81 0
19 26,7 122 255 -135 215 -100 a0 -104 88 0
20 26,8 130 255 -135 215 -100 59 -109 ar 0
21 26,9 129 255 -135 215 -100 G -108 84 0
22 26,7 130 255 -135 215 -100 G -G4 81 0
23 26,1 129 255 -135 215 -100 bl -110 69 0
24 28,7 128 255 -135 215 -100 59 -112 a3 0
25 27,0 125 255 -135 215 -100 62 -80 86 0
26 26.8 121 255 -135 215 -100 62 -112 84 0
27 26,6 129 255 -135 215 -100 62 -108 73 0
28 26,9 130 255 -135 215 -100 G -109 74 0
29 254 129 255 -135 215 -100 a7 -115 a0 0
30 270 132 255 -135 215 -100 59 -117 89 0
31 26,7 131 255 -135 215 -100 e -114 89 0

Friemer 26.4 125 255 -135 215 -100 L1 -110 80 0
Januar 2020
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
1000

MWh

Poznamka: vyhodnotenie SRV je vratane e-GCC.
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PRV (+) PRV () SRV (+) SRV (1) TRV3MIN+  TRV3MIN- TRV10MIN+ TRV10OMIN- TRV15MIN+ TRV15MIN-
498 -531 8417 -15 587 145 -142 0 0 48 0
ZNO O NRE+/- Dovoz HV Kladna RE  Zapoma RE
0 0 0 0 9108 -16 259

@ TRVIMIN. 8 TRVISMIN+ O PRV (+)
0, 0, 0,
& TRV3MIN+ 0,5% % 2% OPRV ()
0,6% 2,1%

\ msrv +)
33,1%

BSRV()
61,4%

Poznamka: vyhodnotenie SRV je vratane e-GCC.
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