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Mesacna sprava ES SR
za mesiac Maj 2020



A.) CELKOVY PREHLAD
1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA
Maximum zatazenia ES SR bolo dia 15.5.2020 (piatok) vo vyske 3 582 MW o 12:00 hod. pri

frekvencii 50,012 Hz. Prepoditané na 50 Hz je to 3 580 MW. Spotreba na prec¢erpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na Cerpanie v tento den bolo vo vyske 2 514 MW
0 3:00 hod pri frekvencii 50,007 Hz. Prepoéitané na 50 Hz je to 2 513 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dria 10.5.2020 (nedela) vo vyske 2 069 MW
0 6:00 hod pri frekvencii 50,001 Hz. Prepoéitaneé na 50 Hz je to 2 069 MW.

Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na ¢erpanie bola 73 642 MWh,
s ¢asom vyuzitia maxima 20,56 hodin. Spotreba elekiriny v den maximalneho zatazenia so
spotrebou na éerpanie bola 73 967 MWh, s ¢asom vyuzitia maxima 20,65 hodin.
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2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 19 20 21 22
den 06.05. 15.05. 20.05. 26.05.
Cas tyZdenného maxima 12:00 12:00 10:00 12:00
Maximum (bez cerp.) 3502 3582 3378 3453
Minimum (bez Cerp.) (MW) 2456 2514 2413 2 381
Spotreba (bez éerp.) (MWh) 73 845 73642 70619 72232
VyuZitie maxima (hod) 21,09 20,56 20,91 20,92
Spotreba na éerpanie (MWh) 394 326 744 1073
Vyroba v ¢ase maxima (MW)

JE 1923 1916 1416 1413
TE 539 618 578 611
VE 351 400 384 426
FVE 168 84 225 216
Ostatné 327 360 358 366
Celkova vyroba 3308 3378 2962 3031
Saldo 194 204 421 421
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 46 080 45 981 33 938 34 119
TE 12 820 11731 11578 13448
VE 9138 9939 9 654 11 876
FVE 1667 614 2423 1904
Ostatné 7 662 7712 7 837 7 704
Vyroba 77 367 75977 65 429 69 050
Saldo -3 129 -2010 5934 4 254
Spotreba 74 239 73 967 71363 73 305

Saldo: Import (+), Export (-).

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 3



Priemerné hodnoty [°C] Mesiac
Tyzden: 19 20 21 22
Rok 2019 10,2 11,8 15,4 16.6 12,7
Rok 2020 13.2 11.6 15.1 13.0 13.1

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj teploty v SR* — kalendarny, od pondelka do nedele.
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3. DISPONIBILITA Pp§ V DNOCH TYZDENNYCH MA}(IM (MW)

Tyzden v roku 2020 19 20 22
den B.5. 15.5. 2{3.5. 26.5.

hodina 12:00 12:00 10:00 12:00

PRV + planovana 270 270 270 270

B skutofna 215 270 270 270

SRV + planovana 120,0 120,0 120,0 120,0

B skutofna 1195 1200 1200 1200
planovana 2560 2560 2550 2550

+
TRV3MIN skutofna 2560 2560 254 2 2550
_ | plénovana | -1350 -135,0 -135,0 -135,0
TRVIMIN skutofna -1350 -135.0 -135.0 -135.0
planovana 2150 2150 2150 2150
+

TRVIOMIN skutofna 2150 2150 2150 2150
_ | planovana | -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
TRVIOMIN skutofna -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
TRVA5MIN+ planovana 80,0 20,0 20,0 80,0
skutofna 500 500 550 550
TRVA5MIN- planovana -100.,0 -100,0 -100.0 -100.0
skutofna -90,0 -86.0 -90,0 910

ZNO planovana 70.0 700 70,0 70,0
skutofna 100,0 890 720 240

planovana -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

ZVo skutofna 0.0 0,0 0,0 0,0

Planovana: vykon poZadovany na nakup. Skutoéna: nakipeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zddvodnenie rozdielu skutofnosti oproti planu viac ako 15 % (TRV1SMIN+ a ZNO sa
hodnoti spolu).
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T
4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV v roku 2020
TRV3MIN TRV10MIN TRV15MIN ZNO ZVO HV NRE |Spolu
+ - + - + - Dovoz
1 5 11 0 0 4 0 0 0 0 0 20
2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 13
5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Spolu 6 35 0 0 4 6 0 0 0 0 51

NRE : Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY
1. NEDOSTUPNOST VYROBNYCH ZARIADENi NAD 100 MW

Nazov Instalovany | Dostupny T
elektrarne Zariadenie vykon vykon v 'rﬁ; Zaciatok Koniec Poznamka
(lokalita) [MW] (Mwy | VYroRY
Jaslovske 29.05.2020 03.06.2020
Bohunice TG31 250 125 JE 18:19 23:00 porucha
Jaslovské 29.05.2020 03.06.2020
Bohunice TG32 250 125 JE 18:19 23:00 porucha

Poznamka: nedostupnost vyrobnych zariadeni trvajuca dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v
prevadzke (nie su tu planované odstavky). IV — iné vplyvy, EZ — elektrarenska zaloha.
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m®s™] Odtok [ m®s™]
pomery min. max. priemer priemer
VE Orava 4.5 43,2 12,3 10,2
VE L. Mara 25,6 43,8 33,1 240
VVE Hri¢ov 74,6

V porovnani s minulym mesiacom stupli pritoky v priemere 0 9,4 m?/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky nizsie v priemere o 57,3 m?/s.

Stav 1.5. 2020 1.6. 2020 1.6.2019
\/odnych Zas. vody | Naplnenie Kota Zas. vody | Naplnenie | Naplnenie
Nadrzi [mil.m3) [ %] [m.n.m] | [mil.m3 [ %] [ %]
Orava 252,08 85,73 600,16 262,79 89,37 91,12
L. Mara 297 .41 86,05 563,30 312,86 90,53 91,28
Dobsina 8,91 78,11 784,20 8,89 77,94 84,37
Ruzin 44 65 92,15 325,53 44,85 92,55 97,52
Spolu [mil.m?] 603,04 629,39 640,28

Jalové prepady na VE sme nezaznamenali.
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesaéna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v maji niZsia
s indexom 88,5 %. Oproti minulému roku je index kumulativne] spotreby elektriny od zaciatku roka
94,0 %. Uvedené indexy su predbezné hodnoty.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Maj 2020 Od zaciatku roka 2020
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 2 341 110 93.0 13 599 629 101,2
Straty 32 353 123.1 166 538 120,6
Podiel strat na prenose (%) 1,38 1,22

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do P5S SR.

5. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2020 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49 885 50,159 50,000 28.1. 22:00:37 21.1.6:01:23
2 49,857 50,138 49,999 27.2. 20:02:30 27.2.6:01:13
3 49,863 50,124 50,000 16.3. 21:01:05 | 12.3. 18:03:43
4 49,870 50,136 50,001 24.4. 22:01:32 | 27.4. 18:01:49
5 49,887 50,099 50.000 8.5. 0:01:29 4.5. 18:04:53

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 10



Prilohy

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 11



85 000

82 500

80 000

77 500

75000

72 500

70 000

67 500

Denna spotreba (MWh)

65 000

62 500

60 000

57 500

55000

Denna spotreba ES SR v aprili 2020 a 2019
(bez spotreby na preéerpavanie PVE)

/

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A

mmm Spotreba 2020 = Spotreba 2019 ———Priemerna Teplota 2020

20

18

16

Priemerna teplota (°C)

Maj 2020

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s.

12



S~ 1

P \ \ L 4 |

= ‘ ?’.. - o ‘ = \ 1@ P—"t & A N

Lo = i L T— A N T IR
} X " s .‘.1 g .’:*V‘—‘ N

"\ p . 117 018 5mT 1 oe
?‘,r“’ " . Jr:' . L’ ) "w_»‘-' i 3

¥

DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na preéerpavanie)

3700

3600

AN
- R S a— f’“\ I

3100 \ I \ l
w00 / \ \ _/ \ _J/ \
\ | e —

é 2900 __.V/ \v/—
2800 LJ
2700
2600
2500
2300 / \ \
/ \__/ \ L N/
Y A \A
2000
1 2 3 4 3 6 7 % 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
den
M3j 2020

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s.



TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na precerpavanie)

3200 ———1 1 : I N HEEEEE R N

1 23 45678 9101112131415161718192021 2223 2425262728 203031 323334353637 383940 414243 4445 4647 48 49 50 51 52
o
| —2018 —2019 —2020|

M3j 2020

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 14




Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dna 15.5.2020 (M'Wh)

JE: 45981 TE:11 731 VE: 9 548 Ostatné: 7712 FVE: 614 PVE: 391 Saldo (vyvoz): 2 010
Viroba : 75 977 MWh Spotreba: 73 967 MWh (z toho na prec¢erpanie: 326 MWh)

PVE
0.5%

O FVE O Ostatne
10,2%

O JE
15,4% 60,5%
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Mesaénd bilancia vyreby a spotreby v roku 2020 - predbeiné udaje (MWh)

Primdrny zdraj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 Spolu
Jadrova energia 1446 545 1347710) 13765911 1202 156( 1217914 o 1} 0 o a 0| 0] 6551636
fierne uhlie 75 543 50 874 65 546 44212 25783 o 1} 0 o a 0| a 3053962
Hnedg uhlie 152153 118185 119927 &3 486 82742 ] 1} 0 o 1] 0l a E1e 517
Zemny plyn 399477 309234 280545 250076| 278763 ] 1} 0 o 1] 0l 0] 1518095
Hutny plyn 19 766 27 545 28481 23 869 23711 1] 1] 1] o ] 0| 1] 123376
:i'afkl;' wykurovaci olej 36 380 34551 42551 34 208 31323 1] 1] 1] o ] 0| 1] 179514
Motorova nafta 122 6 2 11 2 0 o 0 1] 4] 0 a 143
Iné pevné fosilne paliva 47 61 61 53 45 0| a 0 4] 4] vl a 268
Iné ropné produkty 14 256 2042 1037 L] ] o 0 o 1] 0l L1} 3 408
Spolu - Fosilne paliva [ckrem JE) 588 046 530700 543554 416553 422429 o o 0 o 0 0l 0] 2651682
Vodnd energia 297969 513603 497 290 2960635 313 562 0 1] 1] o o 0| 0| 1918458
Biomasa 105 813 105321 92713 92 950 94 500 1] 1] 1] 4] o 0| 1] 491 297
Bioplyn 52673 45 229 521023 48 341 43 537 ] 1} 0 o 1] 0l v} 245302
Fotoveltika 16 330 35 429 B& 793 83721 73571 ] 1} 0 o 1] 0l v} 265 344
Veterna ensrgia 254 480 309 137 290 1] 1] 0 i) o 0 0 1519
Sekundarne plynné paliva 2 000| 107 1835 26590 2442 ] o 0 o o 0l L1} 9072
Sekundarne kvapalng palivd 0 1] 1] 0 o 0| a 0 4] o o L] o
Sekunddrne pevné palivd 1 760| 1 150 1219 568 6480 1] 1] 1] 4] o 0| 1] 11617
Solarna termdlna energia 0 1] a 0 o 0| a 0 1] o vl a 1]
Hydrotermdina energia 19 17 44 77 108 ] 1} 0 o 1] 0l v} 263
Spolu - Obnovitelné [okrem VE) 178 2845 151773 204 936 228534 220925 1] 1] 0 i) o 0 1] 1025417
Komundiny cdpad 8953 8623 6551 5504 7 650 o 1} 0 o 1] 0| a 37326
Kwapaliny ziskané z komun. odpaduyl 352 163 14 0 15 o 1} 0 o 1] 0| a 544
Skladkowy plyn 872 240 Es58 818 503 ] 1} 0 o 1] 0l v} 4431
Flyn z Eistitiek odpadowvych vid 525 911 1038 1050 1125 ] 1} 0 o 1] 0l v} 5050
Spolu - Ostatne 11 243 10 537 8501 7372 9693 1] 0 0 i) o 0 0 47351
VYROBA SR 2623057 2644328 2631193 2151484| 2184523 1] o L] o o o 0| 12234584
ZAHRANIEIE SR (Salde, Import +) 246 300 -54 520 -44 g55 -5 640 1405 o 1} 0 o 1] 0| a 138250
SPOTREBA SR 2869 357 2589408 2586338 2141844 2 185928 o o o o 1] 0 0] 12372874
Spotreba PVE na precerpavanie 23352 261051 25582 32661 23977 ] 1} 0 o o 0l a 131664

Komentdr:
Vyroba: ddaje z merani na svorkach generatera, dodavka virobne do sistavy, wyroba elektriny vo viastnom zariadeni [resp. z merani na uréenom odovzddvacom mieste), nahldsené virobcami na OKTE.

Zahranicie SR [Saldo): namerané cezhranitné prenasy P5 a cezhranitngé vimeny DS; Import (+), Export ().
Spotrs : vratane spotreby PVE na precerpavanie.
Ri5 5030
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Mij /GWI/ 2010 202 | —
1100 “¥Toba 2513 2185 |——
1000 Saldo /+Imp, -Exp/ 43 e
900 Spotreba 2470 7186 |——
i ’7‘83 [ w2000 /GWw w2020/GWW | -
= 600
C 500
400
300
200
100
0 —
-100
Jadrové Fosilne “odné Obnovitelné Ostatné Sakda
g /+Imp, -Exp/
2010 /GWh/ 1205 469 561 182 6.3 43
2020 /GWh/ 1218 422 314 221 07 1

Rok 2020 si predbezné hodnoty.
Mesacny podiel zdrojov na spotrebe (2020)

l\ Ostatné
SN -

Jadrové
51,5%

‘ 0OZE

Vodné
14,3%

10,1%

Jadrové

55,7%

Ma3j 2020
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PORUCHY VY PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2020
Vvedenia Elektrické stanice
Mesiac Sucet
400 220 110 Sacet 400 220 110 Sucet
1 pofet 1 0 0 1 o o o 1] 1
RV 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
2 pofet 0 0 0 1] o o o ] ]
RV 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
a3 pofet 0 0 0 1] o o 1 1 1
MW h 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 21,5 21,5 21,5
4 pofet 1 0 0 1 o ] o ] 1
MWV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
5 pofet 0 0 0 L] o o o o 1]
MWV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
6 pofat L] [i] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0
7 pofet ] 1] 1]
MWh 0,0 0,0 0,0
8 pofet ] o o
MWh 0,0 0,0 0,0
9 pofet ] o o
MW h 0,0 0,0 0,0
10 poéet (1] (1] 1]
AWV 0,0 0,0 0,0
11 poiet ] (1] 1]
VN 0,0 0,0 0,0
12 poiet ] (1] 1]
VIR 0,0 0.0 0.0
sShcet pofet 2 0 0 2 o o 1 1 3
RV 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 21,5 21,5 21,5
FPozrnamka:

Tabufka obsahuje prehfad porich iba za zariadenia a prvky prenosowvej slstavy SR (aj v pripadoch ak
bola pri¢ina poruchy mimo prenosovej sistavy).
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINYES SR
300 000
250 000
200 000
150 000
=
= 100000
=
50 000
1] lI ) I
-50 000
+100000 1 2 3 4 5 6 7 L] 9 10 i 12
m2019 243422 143016 -24666 226117 -43145 144537 197360 77124 267156 282784 54209 131674
w2020 246300 -54920 -44855 9640 1405
Import (+}/ Export (-} mesiace
Maj 2020
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CEZHRANICNE ODCHYLEY PS SR
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PRIEMERNA DENMNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEE (MW)
{cbchodne uznany vykon)

1 2 3 4 5 &6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 22 23 24 25 26 27T 28 20 3D 3

OPFRV+ @BSRV+ DOTRVIMING BTRVIOMING OTREVISMING DZNO OFPRV- BSRY- OTRVIMIN- BTRVIOMIN- OTRVISMIN- =ZVO
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vylkon)

Den PRV + SRVt TRVIMIN+ TRVIMIN- TRVIOMING: | TRVIOMIN- | TRVISMING | TRVISMIN- ZND Vo
1 25.8 103 258 -135 215 -100 50 -4 g1 0
2 254 114 255 -135 215 -100 50 -74 o4 0
3 25,2 115 258 -135 215 -100 20 -08 83 0
4 24.0 117 255 -135 215 -100 50 67 o4 0
g 243 117 258 -135 215 -100 20 -84 o4 0
] 240 120 255 -135 215 -100 50 -80 o6 0
7 24.0 118 255 -135 215 -100 51 -85 81 0
) 258 114 255 -135 215 -100 53 -B5 o3 0
3 5.1 116 255 -135 215 -100 40 -B2 ] 0
10 5.8 115 255 -135 215 -100 50 -G8 a4 0
11 26,2 112 252 -135 215 -100 4 -78 o4 0
12 26.0 118 248 -64 215 -85 40 -84 82 0
13 264 117 252 -1 215 81 40 -B2 a7 0
14 26,3 118 254 -135 215 100 47 -B0 80 0
15 7.0 118 255 -135 215 -100 50 -B5 a5 0
16 26,5 120 255 -135 215 100 50 -54 g0 0
17 27.0 120 255 -135 215 -100 50 -B4 88 0
18 26.4 118 258 -135 215 100 a1 -B0 84 0
19 26,5 119 255 -135 215 -100 52 -B5 a4 0
20 26,8 116 258 -135 215 100 a3 -88 84 0
21 6.4 118 255 -135 215 -100 ] -85 a7 0
22 26,8 118 258 -135 215 -100 52 -85 85 0
22 26,0 115 255 -135 215 -100 52 -08 g2 0
24 26,7 115 258 -135 215 -100 48 -83 21 0
25 26,8 118 255 -135 215 -100 40 -08 a4 0
26 26,5 120 255 -135 215 -100 52 -83 a3 0
27 27.0 118 255 -135 215 -100 1] -85 ga 0
28 7.0 118 255 -135 215 -100 56 -B2 a2 0
29 27.0 119 255 -135 215 -100 55 -85 76 0
) 7.0 116 255 -135 215 -100 57 -85 ga 0
31 26,7 115 255 -135 215 -100 4 B4 72 0

Priemer 26,1 117 254 -132 215 08 51 -B5 a5 1]
Maj 2020
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE Zaporna RE
PRV 502 -500
SRV 2 316 11294
e-GCC + IGCC 3058 9813
TRV3MIN 0 -28
TRV10MIN 0 0
TRV15MIN 0 0
ZNO 0 —
NO — 0
NRE 0 0 O PRV + 0O PRV -
Dovoz HV 0 0 1,8% 1,8%
SRN (KP) — 142
Spolu 5876 21777

0 e-GCC +IGCC ()
35,5%

e

B e-GCC +IGCC (+) —
11,1% @ SRN (KP) - B TRV3MIN-
0,5% 0,1%
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