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Mesacna sprava ES SR
za mesiac Oktober 2020



A.) CELKOVY PREHLAD
1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA
Maximum zataZenia ES SR bolo dna 13.10.2020 (utorok) vo vyske 4 053 MW o 12:00 hod. pri

frekvencii 50,015 Hz. Prepocitané na 50 Hz je to 4 051 MW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zataZenia ES SR bez spotreby na Cerpanie v tento den bolo vo vyske 2 657 MW
0 3:00 hod prni frekvencii 49,995 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 2 657 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dia 4.10.2020 (nedela) vo vyske 2 273 MW
0 4:00 hod pri frekvencii 49 995 Hz. Prepoditang na 50 Hz je to 2 273 MW.

Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na Cerpanie bola 84 851 MWh,
s ¢asom vyuZitia maxima 20,93 hodin. Spotreba elektriny v den maximalneho zataZzenia so
spotrebou na ¢erpanie bola 86 315 MWh, s Easom vyuZitia maxima 21,30 hodin.
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TS,
2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 41 42 43 44
den 08.10. 13.10. 19.10. 29.10.
Cas tyZdenného maxima 19:00 12:00 9-:00 17-00
Maximum (bez Cerp.) 3744 4 053 3914 3916
Minimum (bez Cerp.) (MW) 2 651 2657 2 645 2811
Spotreba (bez cerp.) (MWh) 78 891 84 851 82 452 83 252
VyuZitie maxima (hod) 21,07 20,93 21,07 21.26
Spotreba na cerpanie (MWh) 1138 1464 401 1618
Vyroba v éase maxima (MW)

JE 1446 1713 1719 1697
TE 616 764 832 792
VE 773 864 1209 916
FVE 1 19 34 3
Ostatné 344 355 350 372
Celkova vyroba 3180 3715 4145 3781
Saldo 564 338 -231 135
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 34 803 41164 41 242 41 891
TE 10 800 15720 16 334 13 837
VE 13 408 19 318 22 701 15944
FVE 1597 114 910 312
Ostatné 7 800 8014 8 225 8 060
Vyroba 68 407 84 330 89 412 80 044
Saldo 11622 1985 -6 559 4826
Spotreba 80 029 86 315 82 853 84 870

Saldo: Impaort (+), Export (-).
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Vyvoj teploty v SR
Priemerné hodnoty [°C] Mesiac
Tvzden: 41 42 43 44
Rok 2019 10.6 14,0 141 6.4 11,6
Rok 2020 12.6 7.5 Q7 10,3 10,8

Vyhodnotenie priemerne) teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke _vyvoj teploty v SR® — kalendamy, od pondelka do nedele.
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T
3. DISPONIBILITA Pp§ V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzden v roku 2020 41 42 43 44
den 8.10. 13.10. 19.10. 29.10.
hodina 19:00 12:00 9:00 17:00
PRY # planovana 270 270 270 270
- skutoénd 285 295 295 295
SRV + planovana 120.0 120.0 1200 120.0
skutoéna 1200 1199 1200 1200
SRV - planovana 1200 1200 -120.0 -120.0

skutocna 1197 -1196 -120,0 -119.7
Slanovana | 2550 | 255.0 | 2550 | 2550
TRV3MIN* |~ toena | 2550 | 2550 | 2550 | 2550

planovana -135.0 -135.0 -135.0 -135.0
TRV3MIN- |~ toena | 2080 | -2080 | -1570 | -138.0
Slanovana | 2150 | 2150 | 2150 | 2150
skutoénd | 2150 | 2150 | 2150 | 2150

olanovana | -100.0 | -1000 | -1000 | -1000
TRVIOMIN- | toena | 1040 | 1040 | 1040 | 1040

TRV10MIN+

TRVA5MIN+ planovana 75,0 75,0 75,0 75,0
skutoéna 40.0 420 32.0 490
_ | plénovana -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
TRVISMIN skutoéné -96.0 -100.0 -90.0 -72.0
ZNO planovana 750 750 75,0 75,0
skutoénd 65,0 84.0 67.0 83,0
planovana -10,0 -10,0 -10.0 -10.0
ZVo skuto&na 0.0 0.0 0.0 0,0

Planovana: vykon poZadovany na nakup. Skutoéna: nakapeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zddvodnenie rozdielu skutoénosti oproti planu viac ako 15 % (TRV15MIN+ a ZNO sa
hodnoti spalu).
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4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV v roku 2020
TRV3MIN TRV1OMIN TRVISMIN | ZNO | z2vO | HV | NRE |Spolu
+ - + - + - Dovoz
1 5 11 0 0 4 0 0 0 0 0 20
2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 0 I 0 0 0 §] 0 0 0 0 13
5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2 5] 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 0
12 0
Spolu 12 57 0 0 4 6 0 0 0 0 79

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. NEDOSTUPNOST VYROENYCH ZARIADENI NAD 100 MW

Nazov Indtalovany | Dostupny T
elektrarne Zariadenie vykon vykon ; r"::} Zaciatok Koniec Poznamka
(lokalita) [MW] mwy | VYrORY
03.10.2020 12.10.2020
MNovaky TG 110 0 TE 00:26 2339 porucha
I 06.10.2020 06.10.2020
Malzenice TG1 419 6 0 TE 14-05 14:38 porucha
R 06.10.2020 06.10.2020
Malzenice TG1 4196 100 TE 14:38 16:00 porucha
15.10.2020 15.10.2020
Novaky TG2 110 0 TE 03:00 12:23 porucha
18.10.2020 18.10.2020
Mochovce TG22 235 0 JE 0518 11:52 porucha
29102020 29102020
Mochaovce TG21 235 0 JE 1230 17-27 porucha

Poznamka: nedostupnost’ vyrobnych zariadeni trvajaca dihiie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v
prevadzke (nie su tu planovang odstavky). IV — iné vplyvy, EZ — elekirarenska zaloha.
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m®s™] Odtok [ m’s™]
pomery min. max. priemer priemer
VE Orava 1.2 1927 31,2 7.6

VE L. Mara 270 2391 62.8 409
VE Hricov 1914

\ porovnani s minulym mesiacom stapli pritoky v priemere o 63,8 m?/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky wy3sie v priemere o 72,5 m¥/s.

Stav 1.10. 2020 1.11. 2020 1.11.2019
“odnych Zas. vody | Naplnenie Kota Zas. vody | Naplnenie | Naplnenie
Nadrzi [mil.m?] [% ] [mnm] | [mil.m] [ % ] [% ]
Orava 197 .79 6727 600,19 263 65 89 66 69,82
L. Mara 25598 7407 563,37 314,27 90,93 74,02
Dobsina 9,20 80,66 78519 9,63 84 43 76,53
Ruzin 47 .05 97.10 32504 4327 89 31 90,02
Spolu zas.

vody [mil.m?] 510,03 630,82 513,46
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Jalové prepady z ddvodu zvysenych pritokov sme zaznamenali v nasledovnych profiloch (v
zatvorkach je uvedeny max. prepad v m3/s ):

hat C. Vah: v diioch 12.10. az 25.10. (34.4),

hat BeSerniova: v drioch 14.10. az 30.10. (66,8),

hat Krpelany: v diioch 13.10. az 19.10 (86,3),

hat Hricov: v diioch 13.10. az 19.10 (362 8),

hat Nosice: v dnoch 13.10. az 18.10 (535,7),

hat Dolné Kofkovee: v diioch 3.10. az 6.10. a vdnoch 12.10_ az 24 10. (632 ,8),

hat Trenéianske Biskupice: v diioch 4.10. az 6.10. a v diioch 12.10. az 26.10. (521,6),
hat Drahovce - Madunice: v dioch 13.10. az 23.10. a dna 27.10_ (1143,5),

hat Kralova: v diioch 14 10. az 20.10. (317 ,1).
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v oktabri vyssia
s indexom 1014 %. Oproti minulému roku je index kumulativne] spotreby elektriny od zaciatku roka
95 2 %. Uvedené indexy su predbezne hodnoty.
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T
4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Oktober 2020 (Od zaciatku roka 2020
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 2 576 764 901 25572 806 97,2
Straty 32 893 106,0 315 236 118.8
Podiel strat na prenose (%) 1,28 1,23

Prenesena elekirina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR

5. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2020 (Hz) Datum a éas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49 885 50,159 50,000 281220037 | 21.1.6:01:23
2 49 857 50138 49 999 272 20:02:30 | 27.2.6:01:13
3 49 863 50,124 50,000 16.3. 21:01:05 | 12.3. 18:03:43
4 49 870 50,136 50,001 244 22:01:32 | 274 18:01:49
5 49 887 50,099 50,000 8.5.0:01:29 4.5 18:04:53
6 49 861 50,128 50,000 3.6.23:01:26 296.6:01:18
7 49 823 50,109 50,000 24 7 0:04:08 30.7. 23:55:40
8 49 868 50,091 50,000 9.8 230059 | 20.8. 23:55:20
9 49 872 50,109 50,000 16.9.21:02:56 | 23.9 6:01:19
10 49 874 50118 50,000 1.10. 21:01:32 | 13.10._6:01:47
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Prilohy
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Denna spotreba ES SR v oktébri 2020 a 2019
(bez spotreby na precerpavanie PVE)
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DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na preéerpavanie)
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TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na precerpavanie)
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebyv dna 13.10.2020 (A\[Wh)

JE: 41164 TE: 15720 VE: 16 514 Ostatné: 8 014 FVE: 114 PVE: 2 804 Saldo (dovoz): 1 985
Vyroba : 84 330 MWh Spotreba: 86 315 MWh (z toho na precerpanie: 1 464 MWh)

B Ostatné O Saldo @ PVE
9,3% 2.3% 3,29

O JE
47,7%

18,2%
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Mesacna bilancia vyroby a spotreby v roku 2020 - predbeiné udaje (MWh)

srimarny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 & 7 B 2 1o u 12 Spolu
Jadrova energia 1446945 1347710 1376911 1202156 1217914| 1094621 1259526 1308792 1103619 1222243 o 0| 12580437
Cierne uhlie 79548 90 74 69 546 44212 25783 20162 14 957 11 329| 16 445 21468 0 1] 384323
Hnedé uhlie 152 183| 118166 119927 63 486 62 742 70 262 61032 44442 121860 104488 [\ [\ 918 601
Zemny plyn 399477| 309234 280545| 250076 278763| 298792| 233113 321134 327498| 338529 o ol 3037159
Hutny plyn 19 766 27548 28481 23§68 23711 23 087 29173 33 233 33 846 32173 0 0| 274 go4
Taiky wykurovad olej 36 EBO 34551 42 951 34 208 31323 38 354 31616 39 428 32 190 32372 [ 0 353 B74
Matorova nafta 122 6 ] 11 2 18 16 5 13 6 o o 207
né pevné fosilne paliva 47 61 51 53 a5 a8 59| 63| 65| a5 o o 567
Iné ropné produkty 14 256 2042 1037 58 18 16 7 656 79 o o 4184
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) G688 046| SB0700| S543554| 416953 422420 450741 3690993 449653 532578 529161 [\ 0| 4983809
Vodna energia 297969 513609 497200| 206068 313562 S02339| 441892 373770l 336346 536731 o o 4129575
Biomasa 105 B13| 105371 92713 92950 94 500 55139 51 444 42 143 56 159 55029 o o 751211
Kvapaliny ziskane z biomasy o o o ] ] 34 358 40 567 28 002 36 667 42 B38| 1] 0| 183 443
Bioplyn 52 673 43229 52023 48 341 43537 39 448 42 095 40 361 40 111 44 260 o 0| 452 278
Fotovoltika 16 330 35479 56 793 83711 73571 63 180 76 356 72982 60 035 23825 o o 568 323
Vetama enargia 254 4E0 309 187 290 378 169| 258 384 551 [ 0 3256
sekundarne plynné paliva 2 000 107 1835 2690 2442 2195 2199 2311 1 856 2307 o 0| 19 544
sekundame kvapalné paliva 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0
sekundarne pevné paliva 1760 1180 1219 968 6480 5352 6505 & 170 5 845 5232 o o 40720
5olarna termalna energia ] ] ] 0 0 ] ] o o 1 o o 1
Hydrotermalna energia 19 17 a4 77 106 BB 53 44 54, 91 o 0| 503
spolu - Obnovitelné [okrem VE) 178848 191773 204936| 228934 220825 200139 219387 193259 201112| 180455 o 0| 2019769
Komunainy odpad & 5938 8623 6551 5504 7 650 8323 7321 & 106| 5 266 4447 [\ [\ 68 789
kvapaling ziskané z komun. odpadu 352 163 14 ] 15 o0 B6 4 119 160 o 0| 1003
skladkawy plyn 972 E40 E98 B18 203 832 804 866| 924 1028 o o 8 BE3
Plyn z Cisticiek odpadowjch vad 325 511 1038 1050 1125 1100 1004 978 971 894 o o 9597
5polu - Ostatne 11 248 10537 8501 7372 3633 10 346 9 214 7953 7 279 6 528 [\ (1] BE 671
VYROBA SR 2623057 2644328 2631193| 2151484 2184523| 2258185 2300012 2333428| 2200934 2475118 o 0| 23802261
ZAHRANICIE 5R [Saldo, Import +) 246 300 -54920| -44855 -9 640 1405 -81 637 -30044| -48772( 105034 92437 o o 175 308
SPOTREGA 5R 2869 357| Z580408| 2586338| 2141844 2185528 2176548 2 269 0GB| 2284 656| 2305968 2 567555 1] 0| 23977569
spotreba PVE na preferpavanie 23352 26091 25583 32 661 23877 31339 21429 32 505 41 890 37984 o 0| 296 B11

Komentar:

viroba: ddaje z merani na svorkach generatora, dodavka virobne do sustavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni (resp. z merani na urcenom odovzdavacom mieste), nahlasené virebcami na OKTE.

zzhranitie 58 (Saldo): namerang cezhranitné prenosy PS a cezhraniing wmeny DS; Impart (+), Export [-).

Spotreba SR vratane spotreby PVE na preCerpavanie.
Oktber 2020 penEby FUEna pressrp
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

1300
1200
1100 Oktéber /GWh/ 2019 2020 —_—
1 000 Vyroba 2250 2475 R —
900 Saldo /+Imp. -Exp/ 283 92 I—
800 Spotreba 2533 2568 NS
_ ;% 1 w2010/cww  w20200GWW | —
Z 500
¥ 400 —
300
200
- N -
0
s Sald
Jadrové Fosilne “odné Obnovitel'né Ostatné i +Im;, -oExp /
2019 /GWI/ 1255 546 242 198 9.2 283
42020 /GWI/ 1222 529 537 180 6.5 92

OZE

Saldo
11,2%

Poznimka: za rok 2020 predbezné hodnoty

Mesacny podiel zdrojov (2019)

Ostatné
0,4%

Jadrové
49,5%

Ostatné

OZE 0,3%
7,0%

Mesacny podiel zdrojov (2020)

Saldo
3,6%

Jadroveé
47,6%

Oktober 2020
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PORUCHY VWV PRENOSOVEJ SUSTAVE SR VvV ROKU 2020
Vedenia Elektrické stanice
Mesiac Sucet
400 220 110 Suacet 400 220 110 Sucet
1 poéet 1 o] 0 1 o 8] 8] 1] 1
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 potet 0 o0 8] 0 o o ] o 1]
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 poéet 0 0 8] 0 o 8] 1 1 1
MWWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 21.5 21,5 21,5
4 poéet 1 o0 o 1 o o o] 1] 1
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 poiet 0 o 8] 0 o o ] ] ]
MWW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 pofet 0 0 o 0 1 o ] 1 1
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 poiet 1 o 8] 1 o o 8] ] 1
MMWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
8 poéet 0 1 0 1 1 8] 8] 1 2
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0
a poiet 0 1 8] 1 1 o ] 1 2
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4 0,0 0,0 1,4 1,4
10 poéet 0 0 8] 0 1 8] o 1 1
MWWH 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5 0.0 0.0 2,5 2.5
11 poiet 0 o 1]
MW h 0,0 0,0 0,0
12 poiet 1] 1] 1]
MWh 0.0 0.0 0.0
shcet pofet 3 2 o o 4 o 1 ] 10
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 21,5 35,3 35,3
Poznamka:

Tabwulka obsahuje prehfad porich iba za zariadenia a prvky prenosove] sustavy SR (aj v pripadoch ak
bola pricina poruchy mimo prenosovej sistawvy).
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR

MWh
=
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- = oo Mo

Oktéber 2020
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerané hodnoty

Import 2019 = 1 415 914 MWHh
Import 2020 = 1 067 052 MWh

CR HU A PL
1 135 964 236 [v] 279 714
a71 791 9 8832 2843 181 535

EXPORT ELEKTRINY £ ES SR
namerane hodnoty

Export 2019 = 1 133 120 MWh
Export 2020 = 974 615 MWh

CR HU U PL
f=T=lry 856 479 275 359 285
18 890 674 365 272 347 9013

OktSber 2020
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICGNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
300 000
250 000
200 000
150 000
£=
= 100000
=
50 000 I I
| II ) I_ I
-50 000
~100 000 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
m2019 243422 143016 -24666 226 117 -43145 144537 197360 77124 267156 282784 54209 131674
m2020 246300 -54920 -44 855 -9 640 1405 81637 -30044 48772 105034 92437
Import (+) [ Export () mesiace
Oktober 2020
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CEZHRANICNE ODCHYLEY PS SR
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Cerstranicna odchylka PS SR je rozdiel namerany ch ceshranicmnyrch prenosow opnoti
obchodnym planom ma drowni prenosowvej sistavy, spolu zZa wEetky hranice.

WIVOS CEFHRANICNES ODMCHYLEY PS SR
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Wywol cezhranitnej odchylky PS SR je kumulacia denmpch hodndt odchyiok.
Prvy defn mesiaca je humulovana hodnota za predehad=ajice obdolbis.

Oktdiber 2020
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vykaon)
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vwlkon)

Deri PRV % SRV + SRV - TRVIMIN+ | TRVIMIN=- | TRVIOMIN+® | TRVIOMIN- | TRVTSMIN® | TRVISMIN- INO ZV0
T 264 119 -119 255 -135 215 =100 S7 -100 ] ]
2 26,8 117 117 255 -135 215 =100 57 08 T [u]
3 249 120 110 254 -135 215 -100 55 -100 68 a
4 243 120 110 255 -135 215 -100 55 91 BB a
5 26,4 120 -120 255 -135 215 -100 t4 95 49 0
[] 26,9 120 -120 255 -135 215 -100 56 -04 43 1]
7 26,9 120 -120 255 -135 215 -100 -4 96 o6 1]
a 27.0 119 -119 255 -135 215 -100 59 95 63 1]
k] 26.0 120 -120 255 -135 215 -100 =0 92 53 1]
10 256 120 -120 255 -135 215 -100 60 96 64 1]
11 26,2 119 -119 255 -135 215 -100 -4 95 83 1]
12 261 118 -118 255 -135 215 =100 54 -96 &2 a
13 26,8 119 -119 255 -135 215 =100 42 -96 75 a
14 269 119 -119 255 -135 215 =100 42 82 79 [u]
15 26,2 119 -119 255 -135 215 =100 42 54 7 [u]
16 26,8 119 -119 255 -135 215 -100 42 B8 &4 a
7 25,7 120 110 255 -135 215 -100 42 =t 7 a
18 26,8 120 -120 255 -135 215 -100 42 93 7 0
19 26,8 120 -120 255 -135 215 -100 39 88 79 1]
20 26,8 120 -120 255 -135 215 -100 40 -100 79 1]
21 26,3 119 -119 255 -135 215 -100 46 -100 &0 1]
22 261 119 -119 255 -135 215 -100 44 -100 &2 1]
23 27.0 119 -119 255 -135 215 -100 49 97 &2 1]
24 263 120 -120 255 -135 215 -100 49 -100 69 1]
25 26,8 120 -120 255 -135 215 =100 49 =100 B9 a
26 26,8 119 -119 255 -135 215 =100 48 -96 B3 i}
27 26,4 119 -119 255 -135 215 =100 49 -100 T8 [u]
28 26,4 119 -119 255 -135 215 -100 49 93 79 a
29 263 120 110 255 -135 215 -100 48 i 7 1]
30 264 120 -120 255 -135 215 -100 48 -04 72 1]
M 265 120 -119 255 -135 215 -100 46 06 62 1]

Priemer 264 119 -119 255 -135 215 -100 49 -04 72 [1]
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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PpS Kladna RE Zapoma RE
PRV 579 585
SRV 1871 5924
IGCC 5 867 9318
TRV3MIN 6 98
TRV10MIN 0 0
TRV15MIN 0 0
ZNO 0 =
V0 A 0
NRE 0 0 OPRV+ OPRV-
Dovoz HV 0 0 24% 2,4%
SRN (KP) — 11 \
Spolu 8322 15936 \
m SRV +
o IGCC -
38,4%
@ SRV -
24,4%
® TRV3MIN-
24,2%
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