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Mesacna sprava ES SR
za mesiac Januar 2021



A.) CELKOVY PREHLAD
1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA
Maximum zatazenia ES SR bolo dna 19.1.2021 (utorok) vo vyske 4 411 MW o 9:00 hod. pri

frekvencii 50,015 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 4 408 MW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zataZenia ES SR bez spotreby na cerpanie v tento def bolo vo vyske 3 315 MW
0 3:00 hod pri frekvencii 50,006 Hz. Prepoditane na 50 Hz je to 3 315 MW.

Absolutne minimum zataZzenia ES SR v mesiaci bolo dia 2.1.2021 (sobota) vo vySke 2 453 MW
0 3:00 hod pri frekvenci 49 982 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 2 455 MW.

Spotreba elektriny v den maximalneho zataZenia bez spotreby na Cerpanie bola 94 263 MWh,
s casom vyuZitia maxima 21,37 hodin. Spotreba elektriny v defi maximalneho zatazenia so
spotrebou na cerpanie bola 96 714 MWh, s ¢asom vyuZitia maxima 21,93 hodin.
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TS,
2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 1 2 3 4

defi 08.01. 12.01. 19.01. 29.01.
Cas tyZdenného maxima 12:00 12:00 9:00 12:00
Maximum (bez cerp.) 4 135 4 350 4 411 4 338
Minimum (bez Eerp.) (MWY) 3098 3279 3315 3162
Spotreba (bez Eerp.) (MWh) 87 492 92 444 94 263 91 541
VyuZitie maxima (hod) 21,16 21,25 21,37 21,10
Spotreba na cerpanie (MWh) 2509 1037 2452 207
Vyroba v €ase maxima (MW)

JE 1968 1965 1965 1972
TE 773 782 805 895
VE 476 367 626 521
FVE 111 159 10 20
Ostatné 443 437 443 433
Celkova vyroba 3772 3710 3 848 3 841
Saldo 363 640 063 497
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 47 314 46 409 47 289 47 391
TE 17973 18 026 19 305 20 836
VE 12 044 9419 9780 15199
FVE 456 743 207 105
Ostatné 9692 9146 9 368 9154
Vyroba 87479 83742 85 950 92 685
Saldo 2523 9739 10 765 -038
Spotreba 90 002 93 482 96 714 91 748

Saldo: Import (+), Export (-).
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Vyvoj teploty v SR
Priemerné hodnoty [°C] Mesiac
Tyzden: 1 2 3 4
Rok 2020 0.5 -1,1 -1.1 -1.5 -0,7
Rok 2021 1.4 -2.9 1.0 -0.3 0.2

Vyvhodnotenie priememej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke vyvoj teploty v SR® — kalendamy, od pondelka do nedele.
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T
3. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MA}(IM (MW)

Tyzdef v roku 2021 1 2 3
den 81 | 121 101 29.1.
hodina 12:00 | 1200 900 | 12:00
PRV + planovana || 27,0 270 27,0 27,0
= | skuozna | 270 | 280 260 | 205
SRy+ | Planovana| 1200 | 1200 1200 | 1200
skutofnd | 1200 | 1200 1200 | 1169
SRV planovana | -120.0 | -120.0 -120.0 | -1200
* | skutoéna | -120.0| 1150 899 | -1175
planovana | 255.0 | 2550 2550 | 2550
TRV3MIN* |, tocna | 2550 | 2550 2540 | 2540
planovana | 1350 | -135.0 -135.0 | -1350
TRV3MIN- |\ toena | -208.0 | 2080 -208.0 | -208.0
planovana | 215.0 | 2150 2150 | 2150
TRVAOMIN® | 7\ tozna | 2150 | 2150 2150 | 2150
planovana | -100,0 | -100,0 -1000 | -1000
TRVAOMIN- | *y tocna | -104.0 | 1040 -1040 | -1040
TRVASMIN+ planovana 75,0 70,0 65,0 65,0
skutoénd 47.0 67,0 65,0 71,0
planovana | -110,0 | -110,0 -110,0 | -110,0
TRVASMIN- | “sputocna | -110.0 | -80.0  -110.0 | -110.0
ZNO planovana 75,0 80,0 850 a5.0
skutoéna | 770 450 68,0 59,0
pléanovana 0,0 0.0 0,0 0,0
ZVo skutoénd 0.0 0,0 0,0 0.0

Flanovana: vwkon poZadovany na nakup. Skutoéna: nakapeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zddvodnenie rozdielu skutoénosti oproti planu viac ako 15 % (TRV15MIN+ a ZNO sa
hodnoti spolu).
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4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV v roku 2021
TRV3MIN TRV10MIN TRV15MIN ZNO ZVO HV NRE | Spolu
+ - + - + - Dovoz
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Spolu 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENiI NAD 100 MW

Nazov Instalovany | Dostupny T
elektrarne Zariadenie vykon vykon - ri-% Zaciatok Koniec
(Iokalita) [MW] maw] | YR
Jaslovské 07.01.2021 07.01.2021
Bohunice TG42 250 0 JE 5:06 9:18
14.01.2021 15.01.2021
Novaky TG1 110 0 TE 18:23 14:00
Jaslovské 27.01.2021 27.01.2021
Bohunice TG31 250 120 JE 05:00 18:00

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktore sa vyskytl v prevadzke

(nie su tu planovane odstavky).
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m%s™] Odtok [ m’s™]
pomery min. max. priemer priemer
WVE Orava 6,2 58,3 12,9 151

VE L. Mara 11,4 47 8 184 226
VE Hri¢ov 1031

W porovnani s minulym mesiacom stapli pritoky v priemere o 4,9 m¥/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky vy3sie v priemere o 1,4 m¥/s.

Stav 1.1. 2021 1.2.2021 1.2.2020
\odnych Zas. vody | Naplnenie Kota Zas. vody | Naplnenie | Naplnenie
Nadrzi [mil.m?] % ] [m.n.m.] [mil.m3] [% ] % ]
|Orava 238 99 81,27 598,80 226 50 77,03 74 .90
|L. Mara 27518 79,62 560,29 255 44 73,91 78,16
|Dob§iné 978 85,75 785,00 9,48 8312 76,96
[Ruzin 45,87 94.67 324 57 41,62 86,30 88,79
Spolu zas.

vody [mil.m3] 569,82 533,24 542 41

Jalové prepady z dévodu zvysenych pritokov sme zaznamenali v nasledovnych profiloch
(v zatvorkach je uvedeny max. prepad v m3/s ):
+ hat Dolné Kotkovce: v dhioch 1.1 az 2 1 a vdnoch 23.1.az 26.1. (131,9),
+ hat Trenéianske Biskupice: v drioch 1.1. az 2.1. a vdioch 23.1. aZ 26.1. (182,3),
« hat Drahovce - Madunice: vdioch 1.1.a 3.1. a v diioch 24.1. az 26.1. (148,5).

Intenzivne nadlepSovanie vody z VE Orava a Liptovska Mara pre zamedzenie tvorby ladovych
ukazov na toku Oravy a Vahu bolo realizované v drioch:

e Orava/Tvrdosin = 16.1.-21.1. 2021 (do 20 m3/s.),

+ Liptovska Mara/Beseriova = 16.1.-21.1. 2021 (do 30 m3¥/s.).
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v januari nizsia
s indexom 96,6 %. Oproti minuleému roku je index kumulativnej spotreby elektriny od zaciatku roka
96,6 %. Uvedené indexy su predbezné hodnoty.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Januar 2021 Od zadiatku roka 2021
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
FPrenesena elektrina 2610313 75.0 2610313 75,0
Straty 27170 58,5 27170 58,5
Podiel strat na prenose (%) 1,04 1,04

Frenesena elektrina je vwhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS5 5R.

5. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2021 (Hz) Datum a ¢as
Mesiac hinimum faximum FPriemer hMinimum faximum
1 49 734 50,142 49 999 8.1. 14:06 22.1.6:03
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Prilohy
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Denna spotreba ES SR v januari 2021 a 2020
(bez spotreby na precerpavanie PVE) 10
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TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na precerpavanie)
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Podiel jednotlivich zdrojov na pokrvti spotreby dna 19.1.2021 (M'Wh)

JE: 47289 TE:19 305 VE: 7 935 Ostatné: 9368 FVE: 207 PVE: 1 845 Saldo (dovoz): 10 765
Vyroba : 85 950 MWh Spotreba: 96 714 MWh (z toho na pre¢erpanie: 2 452 MWh)

O Saldo PVE
1.9%

Ostatne

48,9%

20,0%
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2021 - predbeiné udaje (MWh)

Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 1 12 Spolu
Jadrova energia 1461 485 1] o o 0 0| o a 0 0 a 0] 1461 485
Cierne uhlie 75 468 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 78 468
Hnede whlie 101 561 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 101 561
Zemny plyn 08 056 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 503 056
Hutny plyn 42221 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 42 221
Tadky wykurovaci olej 39408 ] ] 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 35 408
Motorova nafta 58 o o 0| 0 0l 0| 0 0 0 1] 0 58
Ing pevne fosilne paliva 41 ] ] o il o o il 0 0 a 0 41
Iné ropné predukty L5283 o o 0 0 0l 0 0 0 0 1] 0 5289
5polu - Fosilne paliva [okrem JE) 75 102 o ] o 0 0| o 0 0 0 a 0 775 102
Vodna energia 387 502 1] o o 0 0| o 0 0 0 a 0 387 502
Biomasa 62048 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 62 D43
Kvapaliny ziskané z biomasy 42374 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 42 574
Bioplyn 44 836 0 0 0| 0 0| 0| 0 0 0 0 0 44 39¢
Fotovoltika 16173 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 16173
Veternd energia 386 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 386
Sekundame plynné paliva 2251 ] ] o il o o il 0 0 a 0 2251
Sekundarne kvapalné paliva ] ] ] o il o o il 0 0 a 0 9
Sekundame pewvné paliva 6531 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 6531
Solarna termalna energia [i] ] ] o il 0| o il 0 0 L] 0 o
Hydrotermalna energia 37 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 37
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 175 305 ] ] 0| o 0 0| o 0 0 1} 0 175 305
Komuniiny cdpad 8297 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 8297
Kwapaliny zizkané z komun. cdpady 93 ] ] 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 53
Skladkowy plyn 932 ] ] 0| ] 0 0| ] 0 0 a 0 932
Plyn z Eistitiek odpadowych vid S22 o o 0| 0 0l 0| 0 0 0 1] 0 922
Spolu - Ostatné 10244 o ] o 0 0| o 0 0 0 1] 0 10 244
VYROBA SR 2 809 639 o o 0 1] 0 0 1] o o o 0] 2809639
ZAHRANICIE SR {Saldo, Import +) -36 643 o o 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 -36 645
SPOTREBA SR 2772930 1] ] 0 ] 0 0 ] L1 L1 1} 0] 277239390
Spotreba PVE na preferpavanie 40275 o] ] 0 0 0| 0 0 0 0 a 0 40 275

Komentdr:

Wyroba: lidaje z merani na svorkach generatora, dodavka vyrobne do sistavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni (resp. z merani na urfenom cdovzdavacom mieste), nahlasené wyrobcami na OKTI
Zahranitie 5k (Saldo): namerané cezhraniéné prenosy P35 a cezhranitng vymeny DS; Import+), Export {-].

Spotreba SR vritane spotreby PVE na prederpavanie.

Januar 2021
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

Vodné
10,4%

Jadrové
50,4%

Fosilne
27,6%
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1400

i Januir /GWh/ 2020 2021 [
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= 700
o= 600
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0 [R—
an Saldo
Jadrové Fosilne ‘odné Obnovitel'né Ostatné /+Imp, -Exp/
2020 /GWH/ 1447 690 300 177 11.2 246
2021 /GWIW/ 1461 775 388 175 10.2 -37
Poznamka: za rok 2021 predbeiné hodnoty
Mesacény podiel zdrojov (2020) Mesacny podiel zdrojov (2021)
Ostatné Saldo
i 0,4% 8,6%
OZE | —

Jadrové
52,0%
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PORUCHY VWV PRENOSOWVEJ SUSTAVE SR VvV ROKU 2021
Vedenia Elektrickeé stanice
Mesiac Sucet
A00 220 110 Sacet A0 220 110 Sucet

1 pofet o] o] o] 0 4] 4] 4] ] ]
MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 poéet 0 ] ]
MW h 0,0 0,0 0,0

3 pofet 0 ] ]
MWW 0,0 0,0 0,0

4 pofet ] o o
MW 0,0 0,0 0,0

5 pofet ] ] o
MW 0,0 0.0 0.0

& pofet 0 ] ]
MWW 0,0 0,0 0,0

7 poéet 0 ] ]
MWW 0,0 0,0 0,0

8 poéet 0 ] ]
MW h 0,0 0,0 0,0

a pofet 0 ] ]
MW 0,0 0,0 0,0

10 pofet ] o o
MW 0,0 0,0 0,0

11 pofet ] ] o
MW 0,0 0.0 0.0

12 pofet 0 ] ]
MWW 0,0 0,0 o0

sidet potet o] o] o] 0 o o o ] ]
MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Poznamka:

Tabulka cbsahuje prehlfad pordch iba za zariadenia a prvky prenosove] sustavy SR (3] v pripadoch ak
bola pri¢ina poruchy mimo prenosovej sistawvy).

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 18




CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
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nameramé h
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PR TS 1 it
HEFANA (A

i

SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINYES SR
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CEFHRANICNE ODCHYLEY PS5 SR

140

120

+ Export, - Inmport dedi

Cezshranicna odchylka PS SR je rozdiel mamerany ch cezhraniémych prenosov oproti
obchodnmym planom ra drowvni prenosovej sistavy, spolu za vietky hranice.

VIVOJ CEZHRANICNES ODCHYLEY PS SR
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Prwy def mesiaca je kumulovans hodnota za predchad=ajice obdobie.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)
800 a00
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{(obchodne uznany vykon)

Dei PRV * SRV + SRV - TRVIMIN+ | TRVIMIN- | TRVIOMIN+ | TRVTOMIN- | TRV15MIN+ | TRVI5MIN- ZNO ZVO
1 27,0 119 -118 255 -1356 215 -100 60 -110 58 0
2 27,0 119 -119 255 -135 215 -100 64 -110 57 0
3 270 119 -118 255 -135 215 -100 64 -110 58 0
4 26,8 120 -120 255 -135 215 -100 68 -110 57 0
5 26,5 120 -120 255 -135 215 -100 64 -93 60 0
] 26,8 119 -120 255 -135 215 -100 62 -110 64 0
7 26,0 117 -118 255 -135 215 -100 63 -106 63 0
8 264 118 -118 253 -135 213 -89 55 -108 62 0
9 26,8 120 -120 254 -135 215 -100 56 -110 i 0
10 27,0 119 -120 255 -135 215 -100 56 -110 7 0
11 27,0 120 -120 255 -135 215 -100 58 -109 76 0
12 27,0 120 -119 255 -135 215 -100 66 -93 63 0
13 270 120 -124 255 -135 215 -100 67 -105 64 1]
14 270 120 -120 255 -135 215 -100 66 -110 549 0
15 26,9 120 -120 255 -135 215 -100 65 -110 57 0
16 257 120 -140 255 -135 215 -100 67 -110 71 0
17 254 120 -114 255 -135 215 -100 72 -110 72 0
18 257 120 -113 255 -135 215 -100 68 -110 63 1]
19 256 120 -115 255 -135 215 -100 64 -109 a1 0
20 26,8 119 -113 255 -135 215 -100 46 -105 [E] 0
21 27,0 120 -116 255 -135 215 -100 62 -95 61 0
22 26,7 120 -117 255 -135 215 -100 59 -110 74 0
23 270 120 -115 255 -135 215 -100 63 -110 64 1]
24 270 120 -116 255 -135 215 -100 63 -106 i 0
25 26,5 119 -114 255 -135 215 -100 59 -110 64 0
26 26,5 119 -115 255 -135 215 -100 63 -110 50 0
27 26,7 120 -116 255 -135 215 -100 68 -109 40 0
28 270 120 -115 255 -135 215 -100 659 -108 55 1]
29 26,7 120 -116 255 -135 215 -100 66 -110 549 0
30 270 120 117 255 -135 215 -100 70 -109 549 0
31 270 120 =117 255 -135 215 -100 71 -110 54 0

Priemer 26,7 120 -118 255 -135 215 -100 63 -108 62 0
Januar 2021
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zaporna RE
PRV 542 -501
SRV 2792 -4 096
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TRV3MIN 6 19
TRV10MIN 0 0
TRV15MIN 0 0
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