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Mesacna sprava ES SR
za mesiac Februar 2022



A.) CELKOVY PREHLAD
1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA
Maximum zatazenia ES SR bolo dha 1.2.2022 (utorok) vo vyske 4 262 MW o 9:00 hod. pri

frekvencii 49,995 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 4 263 MWW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na cerpanie v tento den bolo vo vyske 3 121 MW
0 2:00 hod pri frekvencii 49,984 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 3 123 MW,

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dna 20.2.2022 (nedela) vo vyske 2 732 MW
0 3:00 hod pri frekvencii 50,024 Hz. Prepocitane na 50 Hz je to 2 729 MW,

Spotreba elektriny v den maximalneho zatazenia bez spotreby na cerpanie bola 90 938 MWh,
s Casom vyuZitia maxima 21,34 hodin. Spotreba elektriny v den maximalneho zatazZenia so
spotrebou na cerpanie bola 93 017 MWh, s ¢asom vyuzitia maxima 21,82 hodin.
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TS,
2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 5 6 7 8

den 01.02. 07.02. 14.02. 21.02.
Cas tyzdenného maxima 9:00 12:00 9:00 13:00
Maximum (bez Eerp.) 4 262 4128 4072 4 070
Minimum (bez gerp.) (MW) 3121 2858 2854 2753
Spotreba (bez cerp.) (MWh) 90 938 87 292 86 318 85 126
Vyuzitie maxima (hod) 21,34 21,14 21,20 20,92
Spotreba na erpanie (MWh) 2079 1151 1232 1389
Vyroba v ¢ase maxima (MW)

JE 1868 1981 1988 1858
TE 859 834 865 748
VE 1091 559 853 837
FVE 64 143 93 26
Ostatné 407 421 389 385
Celkova vyroba 4 288 3938 4187 3 856
Saldo -25 190 -116 213
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 45 888 47 566 47 619 44 794
TE 16 276 15674 17 196 15030
VE 14723 14 032 14 620 18 601
FVE 822 722 1240 232
Ostatné 8794 9023 8 360 8 208
Vyroba 86 503 87 018 89 035 86 864
Saldo 6513 1426 -1485 -350
Spotreba 93 017 88 444 87 550 86 514

Saldo: Import (+), Export (-).
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Vvvoj teploty v SR

Priemerng hodnoty [°C] Mesiac
TyZden: 5 6 7 8
Rok 2021 1.8 -3.7 0,0 5.4 0,9
Rok 2022 2,1 3.4 5.4 3,8 3,7

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj teploty v SR* — kalendarny, od pondelka do nedele.
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3. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

TyZzden v roku 2022 5. 6. 7. 8.
den 1.2. 1.2 14.2. 21.2.
hodina 9:00 12:00 9:00 13:00

FCR + planovana 28,0 28,0 28,0 28,0

skutoéna 28,0 28,0 28,0 28,0

aFRR + planovana 110,0 110,0 110,0 110,0
skutoéna 110,0 110,0 110,0 110,0
aFRR - planovana | -130,0 | -130,0 | -130,0 -130,0
skutona -130,0 | -1298 | -130,0 | -130,0
TRV3IMIN+ planovana 355,0 355,0 355,0 355,0
skutoéna 354,5 3565,0 3565,0 355,0
TRV3MIN- planovana | -235,0 | -235,0 | -235,0 -235,0
skutoéna -235,0 | -2350 | -235,0 | -235,0
mFRR+ planovana 195,0 195,0 195,0 195,0
skutona 174,0 180,0 192,0 195,0
mFRR- planovana | -130,0 | -130,0 | -130,0 -130,0
skutoéna -130,0 | -120,0 | -118,0 | -101,0

Planovana: vykon poZadovany na nakup.
Skutocna: nakupeny a obchodne uznany vykon.

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 5



T
4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV a mFRR v roku 2022 Spolu
TRV3IMIN mFRR HV NRE
+ - + - Dovoz
1 4 0 3 0 0 0 7
2 2 0 0 0 0 0 2
3 0
4 0
> 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Spolu 6 0 3 0 0 0 9

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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T
B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne Zari . Inéta,lovanif Das}upn? Typ . .
(Iokalita) ariadenie vykon vykon vyroby Zaciatok Koniec
[MW] [MW]

Jaslovské Bohunice TG41 250 125 JE 1.2.2022 5:00 1.2.2022 21:45

Jaslovské Bohunice TG41 250 125 JE 2122022 10:04 | 2122022 15:41

Jaslovské Bohunice TG41 250 0 JE 21220221541 2522022 16:04
Novaky TG2 110 0 TE 2822022200 | 28220221711

Jaslovské Bohunice TG31 250 0 JE 28220221524 | 2822022 20:46

Jaslovské Bohunice TG32 250 0 JE 2822022 1524 | 2822022 18:20

Jaslovské Bohunice TG31 250 130 JE 2822022 20:46 1.3.2022 5:00

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktore sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu planovane odstavky).
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2. VODNE ELEKTRARNE

Vodné Pritok [ m3s-'] Odtok [ m3s-]
pomery min. max. priemer priemer
VE Orava 5,6 148,0 28,2 22,8
VE L. Mara 10,7 27.8 14,8 20,9
VE Hricov 133,9

\ porovnani s minulym mesiacom klesli pritoky v priemere o 13,1 m?¥/s.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky niZsie v priemere o 11,6 m?¥s.

Stav 1.2.2022 1.3. 2022 1.3.2021
‘Vodnych Zas. vody | Naplnenie Kéta Zas. vody | Naplnenie | Naplnenie
Nadrzi [mil.m3] [%] [m.n.m.] | [mil.m?] [%] [%]
Orava 208.24 70,82 598,19 211,24 71,84 83,27
L. Mara 220,58 63,82 557,03 200,41 57,99 72,40
Dobsina 9.32 81,69 783.54 8,36 73,27 84,71
Ruzin 40,42 83.41 324.30 41,01 84,63 85,00
Spolu zas.

vody [mil.m?] 478.55 461,02 545,94

Jalové prepady z ddvodu zvySenych pritokov sme zaznamenali v nasledovnych profiloch
(v zatvorkach je uvedeny max. prepad v m3/s ):

» hat Krpelany: v diioch 17.2. a 18.2. (50,1),

+ hat Hricov: vdioch 17.2. a2 19.2. (243,9),

» hat Nosice: v diioch 17.2. a 23.2. (338,9),

+ hat Dolné Kockovce: v dioch 17.2. az 23.2. (303,8),

+ hat Trencianske Biskupice: v diioch 18.2. a2 20.2. (192,6).

Intenzivne nadlepSovanie vody z VE Orava a Liptovska Mara pre zamedzenie tvorby fadovych
ukazov na toku Oravy a Vahu nebolo realizované.
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3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovnakym obdobim minulého roka bola v februari nizsia
s indexom 97,3 %. Oproti minulému roku je index kumulativnej spotreby elektriny od zaciatku
roka 99,9 %. Uvedené indexy su predbezné hodnoty.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Februar 2022 Od zaciatku roka 2022
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 3 052 143 132,6 6 283 274 127.9
Straty 30 746 1249 62 282 120,3
Podiel strat na prenose (%) 1,01 0,99

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

3. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2022 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,868 50,136 50,000 3.1. 22:00 3.1. 6:01
2 49,865 50,128 50,000 13.2. 22:00 7.2. 7:01
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Prilohy
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TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
(bez spotreby PVE na precerpavanie)
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dna 1.2.2022 (M'Wh)

JE: 45888 TE: 16276 VE: 12 853 Ostatné: 8 794 FVE: 822 PVE: 1 870 Saldo (dovoz): 6513
Vyroba : 86 503 MWh Spotreba: 93 017 MWh (z toho na pre¢erpanie: 2 079 MWh)

O Ostatne O Saldo PVE
9,50/0 7,00/0 2,00/0

JE
49,3%

17,5%
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2022 - predbeiné udaje (MWh)

Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 1 T 8 9 10 11 1z Spolu
Jadrova energia 1476073 1250010 0 ] o 0| 0 1] o o 1] 1] 2766083
Cierne uhlie 115731 82315 0 o o 0l 0 1] o o 0 1] 202 047
Hnedz uhlie 55554 82509 0 o o 0l 0 1] o o 0 1] 178 062
Zemny plyn 366 351 288 208 0 o o 0| 0 a o o 0 a 654 555
Hutmy plyn 31137 38033 0 o o 0| 0 a o o 0 a 69 170
Taiki wykurovaci olej 52833 36 533 0 [u] 0 0| 0 ] 0 1] 0 ] 89422
Motorova nafta 21 15 0 [u] 0 0| 0 ] 0 1] 0 ] 36
Iné pevné fosiine palivd 47 42 1] 0 4] 0 1] 1} 4] [v] 0 1} 50
Iné ropné produkty 9371 7788 0 [u] 0 0| 0 ] 0 1] 0 ] 17 153
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 675 046| 535439 0 [u] 0 0| 0 0 0 1] 0 0| 1210545
Vodnd energia 431404| 429235 0 1] 0 0| 0 0 0 1] 0 0 360 659
Biomasa 50 066 47 209 0 1] o 0l 0 1] o o 0 1] 97 275
Kwapaliny ziskané z biomasy 44138 38 334 0 1] o 0l 0 1] o o 0 1] 82471
Bioplyn 35712 35 835 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 75551
Fotovoltika 25 600 37338 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 62535
Veternd energia 615 580 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 1175
Sekundirme plynné palivd 2030 &4 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 2054
Sekunddrne kvapalné palivd 13 0 0 a 4] o 0 a 4] 1] o a 13
Sekundirme pevné paliva 5910 5371 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 11281
Soldma termalna energia 1 0 0 a 4] o 0 a 4] 1] o a 1
Hydrotermdina energia 16 14 0 1] o 0| 0 a o o 0 a 30
Spolu - Obnovitelné [okrem VE] 168 059 164729 0 o o 0| 0 a o o 0 a 332 829
Komunaing odpad 7 654 7645 0 o o 0| 0 a o o 0 a 15 335
Kvapaliny ziskané z komun_ odpadu ] 0 0 [i] o 0| 0 L] o [i] 0 L] [i]
Skladkovy plyn 735 B55 0 o o 0| 0 a o o 0 a 1385
Flyn z Cisticiek odpadovych vod 723 805 0 o o 0| 0 a o o 0 a 1529
Spolu - Ostatne 9157 59106 0 o o 0| 0 a o o 1] 0 18 263
VYROBA SR 2759779 2428639 o ] o 0 o o o o 0 0| 5183418
ZAHRANICIE SR (3aldo, Import +) 76827 50524 0 o o 0| 0 a o o 0 0 127 510
SPOTREBA SR 2836706 2479622 o ] o 0 o o o o 0 0] 5316328
Spotreba FVE na preterpavanie 451531 40 252 0 o o 0| 0 a o o 0 0 86 183

Komentdr:

Wyroba: Udaje z merani na sworkdch generdtora, dodavka vyrobne do sdstavy, wyroba elektriny vo viastnom zariadeni (resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE
Zzhramitie 5R (Saldo): namerané cezhranitné prenosy PS5 a cezhraniéng vymeny D5; Import #), Export ().
reba SR: wratane spotreby PVE na precerpavanie.

5
Februar 2022
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2021 - finalne udaje (MWh)

Primdrny zdroj enengie / Mesioc 1 2 3 4 5 B 7 8 9 L] n 12 10 kW Spolu
Jadrova energia 1451485 1317936 1273445 110551% 11%8528 1147527| 1333265 1433237 1252258 1304435 1416238 1475740 0 15730022
Cierne uhlie 78488 71578 64 158 46 568 26 719 33 020y 43519 50381 337 46554 86 714 58 633 o 692142
Hnede uhlie 101 561 82538 104571 112044 64573 65 718 66 212 26373 117 126 50396 95 502 52 524 o 10235943
Zeminy plyn SOE 056 463942 509999 431020 2403583 353684 299521 224411 344151 328623| 410864 413 621 0| 4528749
Hutny phyn 42221 35016 47 871 41 463 48 037 43 815 42 309 45120 41 559 45045 45 7401 28 048] o 516283
'T'a"ﬂﬂ} wykurovaci olej 35408 35595 34 164 30421 29659 37 5973 38625 31183 29220 31163 33 240 49 476 o 420133
Motorova nafta 58 17] 14 il 61 226 323 73 1261 660 239 53] o 2984
Iné pavné fosiine paliva 41 35) 57 58| 48 42 51 52 40| 40 29 32 o 528
Ing ropné produkty 5 289 7 615 10210/ 2408| 480 7 320 5 095 5803 6120 15627 8221 14082 o 82351
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 775102 FO0338 771044 663983 409534 547523 2 S02054) 384407 579277 558103 6834 343 696 5989 0f 7274113
Vodna energia 387626 481651 403235 378962 553527 411489 393622 434981 353525 269284 232771 298572 34| 4604280
Biomasa 52 048 56882 61551 L7688 53328 54 064 45 579 45 305 45982 80119 55478 60374 o 658 838
Kwapaliny ziskané z biomasy 47 574 41633 45 458 45 448 45 378 34 566| 43 742 41761 23 222 43 883 45 034 45 934 vl 501157
Bioplym 44 836 40 585 44 537 43 475 43 858 41 556 42 427 41735 38930 41 161 40 587 41 336 vl 505 657
Fotovoltika 16 183 28222 57 832 61141 67 532 85438 76 348 65 237 60651 53183 23118 14314 3 896 615097
Veterna energia 386 405 382 514 586 285 258 213 240 433 507 425 3 4715
Sekundarne plynné paliva 2 251 35 1473 2534 2 566 2 60| 2430 2423 1346 1363 2 156 1 57| vl 24671
Sekundame kvapalné paliva 3 10| 11 6 4 3 ] 0 1 6 1 3 vl 61
Sekunddme pevné paliva 6531 5431 5 846 5653 5082 5 525 5 950 5 847] 5755 5557 5 859 5 234 vl 68 732
Soldma termalina energia 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 vl 14
Hydrotermaina energia 37, 37) 47 38| 62 57 55| 45 43 46 20 8 vl 503
Spolu - Dbnovitelne |okrem VE) 175321 173344 218287 216504 219095 225504 217249 202 e40 176720 206825 173823 170291 3893 2379505
Komunainy odpad 8 297 8226 8 360 8015 & 290 7 846| 8 247 5 836| 2612 4443 7139 8 930 1] 85415
Kvapaliny ziskané z komun. cdpadu 93 134 0 34 ] 0l 0 0| 0 1] 0 0l 1] 330
Skladkowy plyn 932 745 242 849 851 E79) 761 797 783 a12 737 787 1] 9575
Piyn z Cisticiek odpadovych vod 922 647 952 543 995 S00| 870 840 41 524 704 731 1] 9569
Spolu - Ostatné 10 244 9761 10 155 9841 8195 9425 5 878 8523 3935 5 784 B 540 10 507| i} 104 289
VVROBA SR 2809779 2683031 2676168 2373808 2389283 2342272 2456072 2469785 2370715 2344441 2516419 2652099 3933 30092209
ZAHRANICIE SR {3aldo, Import +) -36 649 -133417) 49916 127 961 87 699 88531 23519 -42 035 5164 276127 152 192 164 857 1] 773 866
SPOTREBA SR 2773130( 2549614 2726084 2506763 2476983) 2430803( 2479531 2427753 2375878 2620568 2678611 2816957 3933| 30886675
Spotreba PVE na prederpdvanie 40 275 31131 23 101 26457 22 065 23739 15402 26851 34 375 45 471 45 488 58 053 vl 356 506

Komentdr:

‘Wyroba: Udaje z merani na svorkach generatora, dodidvka wrobne do ststawvy, wroba elektriny vo viastnom zarizdeni (resp. z merani na uréenom odovzddvacom mieste), nahldsené vrobcami na OKTE

Zahranidie SR (Saldo): namerané cezhranitné prenosy PS a cezhranicng vymeny DS; Import (+), Export [-).

Spgtreba SR vritane spotreby PYE na preferpavanie.
Februar 2022
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

1400
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1200 bruar /GWh/ 2021 2022 |——
1100 Vyroba 2683 2420 |
2 g% Saldo /+Imp. -Exp/ -133 51 —
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4100 Il
B Saldo
Jadrové Fosilne "odné Obnovitel'né Ostatné /+Tmp, -Exp/
2021 /GWI/ 1318 700 482 173 9.8 -133
42022 /GWI/ 1290 535 429 165 9.1 51

Poznamka: za rok 2022 predbezmé hodnoty

Mesacny podiel zdrojov (2021)

Vodné
18,0%

Fosilne
26,1%

Jadrové |
49.1%

Mesacny podiel zdrojov (2022)

Ostatné
0,4%

Jadrové
52,0%
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PORUCHY WV PRENOSOWEJ SUSTAVE SR V ROKU 2022
Vedenia Elektrické stanice
Mesiac Sacet
400 220 110 Sucet 400 220 110 Sucet
1 pocet 1 o o 1 o o o ] 1
MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
> pofet 1 0 0 1 1 o o 1 2
hW 0,0 0,0 0,0 0,0 (o s 0,0 0,0 0,0 0,0
3 pofat 0 ] (]
MW 0,0 0,0 0,0
4 pofat 0 ] 1]
MWV 0,0 0,0 0,0
5 pofet 1] ] o
MW 0,0 0,0 0,0
P pocet 0 ] 1]
MW 0,0 0,0 0,0
7 pofet 0 ] ]
MW 0,0 o, 0 0,0
8 pofat 0 ] (]
MW 0,0 0,0 0,0
a pofat 0 ] ]
MWV N 0,0 0,0 0,0
10 pofet 1] ] o
MW 0,0 o, 0 0,0
11 pofet 0 o ]
MW 0,0 0,0 0,0
12 pofet 0 ] ]
MW 0,0 o0 0,0
S&et pofet 2 0 0 2 1 o o 1 3
hW 0,0 0,0 0,0 0,0 (o s 0,0 0,0 0,0 0,0
Poznamka:

Tabulfka cbsahuje prehfad porich iba za zariadenia a prvky prenosove]j sdstavy SR (aj v pripadoch ak
bola pricina poruchy mimo prenosovej sdstawvy).
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerane hodnoty

638 8511 MWh
1 562 541 MWh

Import 2021
Import 2022

CR HU A PL
423 298 21 510 22 917 171 D86
917 251 721 48 644 521

EXPORT ELEKTRINY Z ES SR

namerane hodnoty

Export 2021 = 772 228 MWh
Export 2022 = 1 511 557 MWh

CR HU A PL
57 003 524 327 167 356 13 541
465 1242 641 268 448 3
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANIENYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
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Import {+) / Export (-} mesiace
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164 857
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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=
=
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+ Export, - Import | deit
Cezhraniéna odchylka prenosovejsistavy SR je rozdiel nameranych cezhraniénych prenosov oprotiobchodnym vymenam spolu za vietky hranice.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

(obchodne uznany vykon)
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vykon)

Deii FCR + aFRR+ |  aFRR- TRVIMIN+ | TRVBMIN- |  mFRR+ mFRR-
7 2.0 110 120 355 XS 152 28
2 27.9 110 120 355 235 186 128
3 278 108 EFE 385 235 184 28
4 280 110 123 355 235 188 128
5 28.0 110 109 3855 235 175 126
6 27.8 110 10 355 235 180 128
7 28.0 100 22 3855 235 180 20
8 280 108 119 3855 235 180 114
9 279 110 EFE 3855 235 194 25
10 280 108 123 3855 235 195 128
11 279 110 EFE 385 235 195 20
12 276 110 110 385 235 194 126
13 28.0 110 109 385 235 195 28
14 27.9 110 123 385 235 192 120
15 77 110 423 385 235 178 28
16 278 100 123 385 235 190 128
17 77 107 423 385 235 195 EVH
18 7.7 110 123 385 235 195 128
19 779 100 10 385 235 194 28
20 27.9 110 110 385 235 193 128
21 28.0 110 EFE 385 235 192 109
2 7.7 108 22 385 235 195 T3
23 778 110 EFE 385 235 195 o7
2 275 108 EFE 344 225 194 96
25 252 109 EFE 385 235 194 14
26 279 110 110 385 235 194 28
27 28.0 110 10 355 235 195 128
28 278 108 10 355 235 193 17

Priemer 77,8 109 118 355 235 190 121
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zapoma RE
FCR 614 588
aFRR 4849 2415
IGCC 12176 5661
TRV3MIN 15 0
mFRR 0 0
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) — 0
Spolu 17 654 -8 663

0 |6CC - O FcrR+

21,5% 2,3%

O FCR-
2,2%

B aFRR +
18,4%

o IGCC+/

46,3%

B TRV3MIN+
0,1% 9.2%
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